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ПАСПОРТ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Наименование схемы 

Схема теплоснабжения Свердловского городского поселения 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

до 2045 года (актуализация на 2027 год) 

Основание для разработки схемы 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-

ФЗ «О теплоснабжении»;  

Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154  

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 

и утверждения»; 

Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 399 «Об 

утверждении методики расчёта значений целевых показателей в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; 

Генеральный план Свердловского городского поселения 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

(новая редакция); 

Изменения в Генеральный план. 

Заказчики схемы 
Администрация Свердловского городского поселения 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Основные разработчики схемы ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ» 

Цели схемы 

Обеспечение развития систем централизованного теплоснабжения 

для существующего и нового строительства жилищных 

комплексов, а также объектов социально-культурного назначения 

до 2045 года. 

Увеличение объёмов производства коммунальной продукции 

(оказание услуг) по теплоснабжению и горячему водоснабжению 

при повышении качества и сохранении приемлемости 

действующей ценовой политики. 

Улучшение качества работы систем теплоснабжения и горячего 

водоснабжения. 

Сроки и этапы реализации схемы 2025-2045 гг. 

Основные индикаторы и показатели, 

позволяющие оценить ход реализации 

мероприятий схемы и ожидаемые 

результаты реализации мероприятий из 

схемы 

 Снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях 

централизованного отопления и горячего водоснабжения к 2045 

году. 

 Полное обеспечение приборами учёта тепловой энергии 

всех потребителей, подключённых к системе централизованного 

теплоснабжения к 2045 году. 

 Реконструкция существующих котельных с целью 

повышения эффективности и надежности их работы к 2040 году. 

Строительство нового источника тепловой энергии для 

перспективных потребителей. 

 Строительство новых тепловых сетей с целью 

подключения перспективных абонентов централизованных 

систем теплоснабжения. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СВЕРДЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ 

Муниципальное образование Свердловское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области расположено к юго-востоку от Санкт-

Петербурга. Входит в состав Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Муниципальное образование граничит с поселениями Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области (Заневское, Колтушское), на западе и юго-западе с Санкт-Петербургом, 

на юго-востоке с Кировским муниципальным районом Ленинградской области. 

Граница Свердловского городского поселения отображена в соответствии с областным 

законом от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве 

Ленинградской области и порядке его изменения». Площадь муниципального образования 

составляет 11490 га. 

Административным центром Свердловского городского поселения является городской 

посёлок имени Свердлова. Городской посёлок имени Свердлова расположен вдоль правого 

берега Невы и находится на расстоянии 10 км от Санкт-Петербурга по автодороге общего 

пользования регионального значения «Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – 

Всеволожск». 

В состав муниципального образования в соответствии с областным законом от 15.06.2010 

№ 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке 

его изменения» входят 10 населённых пунктов: 

– деревня Большие Пороги; 

– городской посёлок имени Свердлова; 

– посёлок Красная Заря; 

– деревня Кузьминка; 

– деревня Маслово; 

– деревня Невский парклесхоз; 

– деревня Новосаратовка; 

– деревня Оранжерейка; 

– деревня Островки; 

– посёлок Рабочий. 

 
Рисунок 1 Границы Свердловского городского поселения 
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Официальное наименование муниципального образования – Свердловское городское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Сокращенное наименование – Свердловское городское поселение, Свердловское ГП. 

 

Климат 

Климат на территории поселения является переходным от типично морского к 

континентальному. 

Средняя годовая температура составляет 3,3 °С. Зимний период начинается в ноябре 

месяце и длится до апреля. Образование снежного покрова происходит, как правило, в начале 

декабря, разрушение – в начале апреля. 

Самым холодным месяцем является февраль со средней месячной температурой воздуха 

минус 7,8 °С. Абсолютный минимум, по многолетним наблюдениям, составил минус 37 °С. 

Переход средней суточной температуры через 0 °С происходит в апреле месяце. Весной 

возможны возвраты холодов и кратковременное установление снежного покрова. 

Продолжительность лета составляет 3 - 4 месяца. Самым тёплым месяцем является июль 

со средней месячной температурой воздуха 16,7 °С. Абсолютный максимум составляет 32 °С. 

В сентябре наступает осень и длится около двух месяцев. 

Территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 

около 600 мм, 60 - 65 % этого количества выпадают в тёплый период года. 

В течение года на территории Свердловского городского поселения преобладают ветры 

юго-западного и южного направлений, средняя скорость ветра составляет 3,3 м/с. 

 

Население 

 

Согласно сайту Управления Федеральной службы государственной статистики по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, численность населения представлена в таблице 

ниже. 

 

Таблица 1 Численность населения Свердловского городского поселения 

Наименование 2024 2025 

Свердловское городское поселение 14392 15092 

г.п. им. Свердлова 12608 12816 
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РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И 

ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) 

И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ 

ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 

приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на 

последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 

Согласно Генеральному плану к 2045 году проектная численность населения 

Свердловского городского поселения будет составлять 209 474 человек. 

Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов на каждом этапе 

рассматриваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального плана 

развития Свердловского городского поселения. 

В перспективе предлагается развитие среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 

На период до 2035 года объем ввода в эксплуатацию жилищного строительства в год 

может составить 285,5 тыс. м2. Таким образом, до 2025 года, может быть введено 750 тыс. м2 

жилья. За период 2022 – 2035 годы возможен ввод в эксплуатацию 2500 – 3000 тыс. м2 при общих 

объёмах строительства 250   300 тыс. м2 в год. На территории комплексного освоения в районе 

деревни Новосаратовка на период до 2045 года предполагается размещение 6234,5 тыс. м2 

жилого фонда. 

Так же, предполагается активное освоение территорий под размещение многоэтажной 

многоквартирной застройки в городском посёлке имени Свердлова. 

Общий объем нового жилищного строительства в соответствии с утверждённой 

документацией по планировке территорий 73,9 тыс. м2 общей площади квартир. 

Таблица 2. Планируемый расчет потребности в жилищном фонде Свердловского 

городского поселения 

№ 

п/п 
Группы населения 2023 год 2035 год 2045 год 

1 Средняя жилищная обеспеченность, м2 на человека 16,7 36 38 

2 Жилищный фонд на конец периода, тыс. м2 общей площади 238,9 3095,5 7960 

3 Убыль жилищного фонда за период, тыс. м2 общей площади - 18,1 - 

4 
Сохраняемый жилищный фонд на конец периода, тыс. м2 

общей площади 
- 240,8 3095,5 

5 Новое жилищное строительство – всего, тыс. м2 30 2854,7 4864,5 

6 Новое жилищное строительство в год, тыс. м2 - 285,5 486,5 

 

Новое жилищное строительство, предлагаемое проектом, выводит градостроительную 

политику из состояния неопределённости и застоя, создаёт планировочные предпосылки 

дальнейшего оживления муниципальной экономики и развития Свердловского городского 

поселения на новом уровне.  

Прирост объёмов строительства нового жилищного фонда на территории Свердловского 

городского поселения по сравнению с существующим жилищным фондом ориентировочно 

составляет: 

 на 2035 год – 2854,7 тыс. м2; 

 на 2045 год – 4864,5 м2. 
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Таким образом, жилищная обеспеченность увеличивается с 17,5 до 38 м2 общей площади 

на одного жителя. 

 

Территория Свердловского городского поселения привлекательна с точки зрения развития 

жилищного строительства как многоэтажного, так и элитного индивидуального. В ближайшей 

перспективе представляется рентабельной организация элитного коттеджного строительства, в 

связи с растущим спросом на данный вид застройки со стороны жителей Санкт-Петербурга. 

Для реализации данных мероприятий предусматриваются территории для 

индивидуального жилищного строительства, предусматривается транспортное сообщение к 

данным территориям и возможность подведения инженерных сетей. 

В таблицах ниже представлены данные по размещению объектов капитального 

строительства на территории деревни Новосаратовка и прогнозы приростов на каждом этапе. 
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Таблица 3 Мероприятия по размещению объектов капитального строительства в деревне Новосаратовка 

№ 

Наименование 

объекта, основные 

характеристики 

Условное 

обозначени

е на схеме 

Площадь 

микрорайона 

(м2) 

Количество 

жителей (человек) 
Размещение объектов 

Площадь многоэтажной 

многоквартирной жилой 

застройки с количеством 

этажей более 9 (м2) 

1 Микрорайон № 1 05-01 

385053,94 

Ж5 – 190241,64 

Д1 – 84999,12 

Р2 - 75692,29 

И1 – 34118,93 

10720 

детские дошкольные образовательные учреждения 

- встроено-пристроенные учреждения на 78 мест. 

обеспеченность в микрорайоне 05-02 – 379 мест 

обеспеченность в микрорайоне 05-03 – 104 места 

обеспеченность в микрорайоне 05-04 – 82 места 

428800,86 

2 Микрорайон № 2 05-02 
666194,76 

Ж4 – 666194,76 
18681 

- общеобразовательная школа на 1000 мест (площадь 

земельного участка 2,0 га) 

- общеобразовательная школа 1200 мест (площадь 

земельного участка 2,0 га). 

747250 Размещение детских дошкольных образовательных 

учреждений общим количеством мест – 1500 мест, из них: 

- два отдельностоящих учреждения по 330 мест каждое 

(площадь земельных участков по 1,3 га), 

- встроено-пристроенные учреждения на 840 мест. 

3 Микрорайон № 3 05-03 

755654,25 

из них: 

Ж5 – 730866,71 

20772 

- общеобразовательная школа на 1100 мест (площадь 

земельного участка 1,9 га), 

- общеобразовательная школа 1200 мест (площадь 

земельного участка 2,0 га). 

830897,01 Размещение детских дошкольных образовательных 

учреждений общим количеством мест – 1350 мест, из них: 

- два отдельностоящих учреждения по 330 мест каждое 

(площадь земельных участков по 1,3 га), 

- встроено-пристроенные учреждения на 690 мест. 

4 Микрорайон № 4 05-04 

688544,83 

из них: 

Ж5 – 570282,25 

И1 – 118274,06 

19406 

- две общеобразовательные школы по 1100 мест (площадь 

земельных участков по 1,9 га) 

776250,0 
Размещение детских дошкольных образовательных 

учреждений общим количеством мест – 1250 мест, из них: 

- два отдельностоящих учреждения по 330 мест каждое 

(площадь земельных участков по 1,3 га), 

- встроено-пристроенные учреждения на 590 мест. 

5 Микрорайон № 5 05-05 

364612,83 

из них: 

Ж2 – 203217,17 

Д2 - 110986,90 

1967 

- одно детское дошкольное образовательное учреждение на 

150 мест (площадь земельного участка 0,6 га) 
малоэтажной жилой 

застройки с количеством 

этажей не более 3 – 

78665,75 
- общеобразовательная школа 

обеспеченность  в микрорайоне 05-06 -179 мест 
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№ 

Наименование 

объекта, основные 

характеристики 

Условное 

обозначени

е на схеме 

Площадь 

микрорайона 

(м2) 

Количество 

жителей (человек) 
Размещение объектов 

Площадь многоэтажной 

многоквартирной жилой 

застройки с количеством 

этажей более 9 (м2) 

И1 – 43479,94 - cтационары всех типов со вспомогательными зданиями и 

сооружениями (больница) и размещением станции скорой 

помощи 

- водоочистные сооружения 

6 Микрорайон № 6 05-06 

456347,84 

Из них: Ж2 – 

255020,08 

Ж3 – 139540,11 

Д1 – 58363,44 

6397, в том числе: 

в среднеэтажной 

многоквартирной 

жилой застройки с 

количеством 

этажей от 4 до 9 - 

3494 

малоэтажной 

жилой застройки с 

количеством 

этажей не более 3- 

- 2902 

- общеобразовательная школа на 900 мест (площадь 

земельного участка 1,5 га) 

255876,57 

 

среднеэтажной 

многоквартирной жилой 

застройки с количеством 

этажей от 4 до 9 – 

139778,17 

 

малоэтажной жилой 

застройки с количеством 

этажей не более 3- 

116098,4 

Размещение детских дошкольных образовательных 

учреждений общим количеством мест – 384 места, из них: 

- одно отдельностоящее учреждение на 280 мест (площадь 

земельного участка 1,1 га), 

- встроено-пристроенные учреждения на 104 места. 

7 Микрорайон № 7 05-07 

465045,67 

из них: 

Ж4 – 115273,2 

Ж3 – 162079,12 

Д1 – 87500,21 

И1 – 100193,14 

12169, в том числе: 

 

в многоэтажной 

многоквартирной 

жилой застройки с 

количеством 

этажей более 9 – 

5348 

 

среднеэтажной 

многоквартирной 

жилой застройки с 

количеством 

этажей от 4 до 9 – 

6821 

- общеобразовательная школа, на 1100 мест (площадь 

земельного участка 1,9 га) 486755,59 

 

многоэтажной 

многоквартирной жилой 

застройки с количеством 

этажей более 9 – 

213926,57 

 

среднеэтажной 

многоквартирной жилой 

застройки с количеством 

этажей от 4 до 9 – 

272829,02 

Размещение детских дошкольных образовательных 

учреждений общим количеством мест – 730 мест, из них: 

- два отдельностоящих учреждения по 280 мест каждый 

(площадь земельных участков по 1,1 га) 

- встроено-пристроенные учреждения на 170 мест. 

8 Микрорайон № 8 05-08 

589711,73 

из них: 

Ж4 – 237772,58 

Ж3 –172483,37 

14489 в том числе: 

в многоэтажной 

многоквартирной 

жилой застройки с 

-  общеобразовательная школа на 900 мест (площадь 

земельных участков по 1,5 га) 

-  общеобразовательная школа на 900 мест (площадь 

земельных участков по 1,5 га) 

579572,68 

 

многоэтажной 

многоквартирной жилой 
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№ 

Наименование 

объекта, основные 

характеристики 

Условное 

обозначени

е на схеме 

Площадь 

микрорайона 

(м2) 

Количество 

жителей (человек) 
Размещение объектов 

Площадь многоэтажной 

многоквартирной жилой 

застройки с количеством 

этажей более 9 (м2) 

Д1 – 151900,82 

И1 – 27558,81 

количеством 

этажей более 9 – 

8891 

среднеэтажной 

многоквартирной 

жилой застройки с 

количеством 

этажей от 4 до 9 – 

5598 

Размещение детских дошкольных образовательных 

учреждений общим количеством мест – 1180 мест, из них: 

- два отдельностоящих учреждения по 280 мест каждый 

(площадью земельных участков по 1,1 га), 

- встроено-пристроенные учреждения на 620 мест. 

застройки с количеством 

этажей более 9 – 

355636,36 

 

среднеэтажной 

многоквартирной жилой 

застройки с количеством 

этажей от 4 до 9 – 

223936,32 

- пожарная часть 

 

9 Микрорайон № 8' 05-08' 

200002,25 

из них: 

Ж4 – 104222,57 

Ж3 – 66367,67 

Д1 - 26015,4 

5166 

многоэтажной 

многоквартирной 

жилой застройки с 

количеством 

этажей более 9 - 

3377 

среднеэтажной 

многоквартирной 

жилой застройки с 

количеством 

этажей от 4 до 9 - 

1789 

-общеобразовательная школа обеспеченность  в 

микрорайоне 05-08 - 470 

 

206612,71 

 

многоэтажной 

многоквартирной жилой 

застройки с количеством 

этажей более 9 – 

135062,56 

 

 

среднеэтажной 

многоквартирной жилой 

застройки с количеством 

этажей от 4 до 9 – 

71550,15 

 

детские дошкольные образовательные учреждения 

обеспеченность в микрорайоне 05-08 - 310 

10 Микрорайон № 9 05-09 

403653,97 

из них: 

Ж4 – 351116,21 

Д1 – 52537,76 

 

10714 

- общеобразовательная школа на 1100 мест (площадь 

земельного участка 1,9 га). 

428577,22 

Размещение детских дошкольных образовательных 

учреждений общим количеством мест – 643 места, из них: 

- одно отдельностоящее учреждение на 330 мест (площадь 

земельного участка 1,3 га) 

- встроено-пристроенные учреждения на 313 мест 

- отделение полиции, 

- поликлиника со станцией скорой помощи, 

- общественная баня. 
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№ 

Наименование 

объекта, основные 

характеристики 

Условное 

обозначени

е на схеме 

Площадь 

микрорайона 

(м2) 

Количество 

жителей (человек) 
Размещение объектов 

Площадь многоэтажной 

многоквартирной жилой 

застройки с количеством 

этажей более 9 (м2) 

11 Микрорайон № 10 05-10 

400385,68 

из них: 

Ж4 – 381973,27 

ЗН – 18023,85 

9521 

- общеобразовательная школа на 1000 мест (площадь 

земельного участка 2,0 га) 

380848,38 - два детских дошкольных образовательных учреждения на 

250 мест (площадь земельного участка 1,0 га) 

- встроено-пристроенные учреждения на 71 место 

12 Микрорайон № 11 05-11 

603586,61 

из них: 

Ж5 – 495272,4 

И1 – 108314,21 

16496 

- общеобразовательная школа на 1600 мест (площадь 

земельного участка 2,6 га) 

659824,79 

Размещение детских дошкольных образовательных 

учреждений общим количеством мест – 990 места, из них: 

- два отдельностоящих учреждения по 300 мест каждое 

(площадь земельных участков по 1,2 га) 

- встроено-пристроенные учреждения на 390 мест 

- поликлиника 

- общественная баня 

- пожарное депо 

13 Микрорайон № 12 05-12 

309225,78 

из них: 

Ж4 – 120854,3 

Ж3 – 171503,01 

 

7745 в том числе: 

в многоэтажной 

многоквартирной 

жилой застройки с 

количеством 

этажей более 9 – 

3486 

среднеэтажной 

многоквартирной 

жилой застройки с 

количеством 

этажей от 4 до 9 – 

4258 

- общеобразовательная школа на 600 мест (площадь 

земельного участка 1,0 га) 

обеспеченность в микрорайоне 05-11 - 105 мест 

309781,82 

 

многоэтажной 

многоквартирной жилой 

застройки с количеством 

этажей более 9 – 

139452,74 

 

среднеэтажной 

многоквартирной жилой 

застройки с количеством 

этажей от 4 до 9 – 

170329,08 

Размещение детских дошкольных образовательных 

учреждений общим количеством мест – 465 мест, из них: 

- одно отдельностоящее учреждение на 300 мест (площадь 

земельного участка 1,2 га) 

- встроено-пристроенные учреждения на 165 мест 

 ИТОГО  6288019,6 154243  6169712,8 

 

Карта планировочной организации территории д. Новосаратовка представлена на рисунке ниже. 

 



Схема теплоснабжения Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2045 года 

16 

 

 

Рисунок 2 Карта планировочной организации территории д. Новосаратовка 
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Между ООО «ЭНЕРГИЯ» и ООО «Специализированный застройщик «САМОЛЕТ-НОВОСАРАТОВКА» заключен Договор о 

подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения №ТП 02-07/24 от 22.07.2024г. на земельные участки с кадастровыми 

номерами: 47:07:0605001:2383, 47:07:0605001:2386, 47:07:0605001:2384, 47:07:0605001:2385, 47:07:0605001:2382, 47:07:0605001:2410, 

47:07:0605001:2387, 47:07:0605001:2381, 47:07:0605001:2408, 47:07:0605001:2409, 47:07:0605001:2400, 47:07:0605001:2389, 47:07:0605001:2411, 

47:07:0605001:2378, 47:07:0605001:2412, 47:07:0605001:3432, - общей тепловой нагрузкой 43,346 Гкал/час (данные участки расположены в 

планировочных кварталах 02-02, 05-10) . 

Также, часть перспективных потребителей расположены в границах планировочного квартала 02-04. Данные потребители, также могут 

быть подключены к тепловым сетям котельной 100 МВт. 

ООО «Энергия» получила запрос от ООО «АСД-НС9» на заключение Договора технологического присоединения к сетям теплоснабжения 

ООО «Энергия» земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0605001:2422, 47:07:0605001:2423, 47:07:0605001:2431, 

47:07:0605001:2440, 47:07:0605001:2424, 47:07:0605001:2425, 47:07:0605001:2430, 47:07:0605001:2436, 47:07:0605001:2473, 47:07:0605001:2474, 

47:07:0605001:2426, 47:07:0605001:2427, 47:07:0605001:2432, 47:07:0605001:2437, 47:07:0605001:2468, 47:07:0605001:2428, 47:07:0605001:2429, 

47:07:0605001:2480, 47:07:0605001:2481, 47:07:0605001:2482, 47:07:0605001:2438, - общей тепловой нагрузкой 39,47 Гкал/час (данные участки 

расположены в планировочном квартале 05-11). 

 

Вышеуказанные земельные участки будут подключены к системе теплоснабжения от автоматизированной отдельно стоящей газовой 

водогрейной котельной мощностью 100 МВт, строительно-монтажные работы по которой уже ведутся. 

Достижение котельной мощности 100 МВт планируется в 2 этапа: 

1 этап – строительство источника теплоснабжения мощностью 56МВт; 

2 этап – реконструкция (технологическое перевооружение) источника с увеличением мощности до 100МВт. 

 

Таблица 4 Характеристики объектов нового строительства, планируемые к подключению от автоматизированной отдельно 

стоящей газовой водогрейной котельной мощностью 100 МВт ООО «Энергия» 

№ 

п/п 
Основание Наименование объекта Инвестор 

Адрес, кадастровый 

квартал 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВСср, 

Гкал/ч 

ИТОГО, 

Гкал/ч 

Срок 

подключения 

1 этап 

1 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирный жилой 

дом со встроенно-

пристроенными 

помещениями, корпус 1.1 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2383 

0,69 0,038 0,138 0,866 09.2025 

2 
Многоквартирный жилой 

дом со встроенно-

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

0,345 0,019 0,069 0,433 09.2025 
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№ 

п/п 
Основание Наименование объекта Инвестор 

Адрес, кадастровый 

квартал 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВСср, 

Гкал/ч 

ИТОГО, 

Гкал/ч 

Срок 

подключения 

пристроенными 

помещениями, корпус 1.2 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2383 

3 

Многоквартирный жилой 

дом со встроенно-

пристроенными 

помещениями, корпус 1.3 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2383 

0,691 0,039 0,139 0,869 09.2025 

4 

Дошкольная 

образовательная 

организация на 385 мест 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2386 

0,484 0,129 0,063 0,676 05.2025 

ИТОГО 2,21 0,225 0,409 2,844   

2 этап 

1 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирный жилой 

дом со встроенно-

пристроенными 

помещениями, корпус 2.1 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2384 

0,565 0,034 0,119 0,718 04.2026 

2 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирный жилой 

дом со встроенно-

пристроенными 

помещениями, корпус 2.2 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2384 

0,282 0,017 0,059 0,358 04.2026 

3 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирный жилой 

дом со встроенно-

пристроенными 

помещениями, корпус 2.3 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2384 

0,565 0,034 0,119 0,718 04.2026 
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№ 

п/п 
Основание Наименование объекта Инвестор 

Адрес, кадастровый 

квартал 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВСср, 

Гкал/ч 

ИТОГО, 

Гкал/ч 

Срок 

подключения 

4 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирный жилой 

дом со встроенно-

пристроенными 

помещениями, корпус 2.4 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2384 

0,282 0,017 0,059 0,358 04.2026 

ИТОГО 1,694 0,102 0,356 2,152  

3-18 этапы 

1 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирные жилые 

дома со встроенными 

помещениями, К3.1, К3.2 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2385 

0,679 0,039 0,138 0,856 03.2027 

2 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирный жилой 

дом со встроенными 

помещениями, К4.1 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2382 

1,357 0,078 0,277 1,712 03.2027 

3 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Общеобразовательная 

организация на 1200 мест 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2410 

1,13 0,408 0,178 1,716 12.2026 

4 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирный жилой 

дом, корп. 5 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2387 

0,336 0,019 0,069 0,424 11.2027 
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№ 

п/п 
Основание Наименование объекта Инвестор 

Адрес, кадастровый 

квартал 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВСср, 

Гкал/ч 

ИТОГО, 

Гкал/ч 

Срок 

подключения 

5 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирный жилой 

дом со встроенными 

помещениями, корп. 6.1 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2381 

1,344 0,078 0,276 1,698 11.2027 

6 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирные жилые 

дома со встроенными 

помещениями, корпус 7.1, 

корпус 7.2 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2408 

1,444 0,095 0,279 1,818 09.2028 

7 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирные жилые 

дома со встроенными 

помещениями, корпус 8.1, 

корпус 8.2 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2409 

1,563 0,09 0,306 1,959 07.2029 

8 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирные жилые 

дома со встроенными 

помещениями, корпус 9.1 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2400 

1,606 0,114 0,301 2,021 01.2030 

9 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирные жилые 

дома со встроенными 

помещениями, корпус 

10.1, корпус 10.2 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2389 

1,343 0,074 0,253 1,67 05.2030 

10 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

Дошкольная 

образовательная 

организация на 385 мест 

ООО 

"Специализированный 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

0,451 0,129 0,063 0,643 12.2031 
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№ 

п/п 
Основание Наименование объекта Инвестор 

Адрес, кадастровый 

квартал 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВСср, 

Гкал/ч 

ИТОГО, 

Гкал/ч 

Срок 

подключения 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2411 

11 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирные жилые 

дома со встроенными 

помещениями, корпус 

11.1, корпус 11.2, корпус 

11.3 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2378 

2,073 0,116 0,405 2,594 01.2031 

12 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с универсальным 

спортивным залом и 

плавательным бассейном 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2412 

0,497 0,809 0,318 1,624 01.2031 

13 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирные жилые 

дома, корпус 12.1, корпус 

12.2, корпус 12.3 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:3432 

1,385 0,076 0,277 1,738 04.2031 

14 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирные жилые 

дома, корпус 13.1 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:3432 

1,542 0,086 0,313 1,941 02.2032 

15 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

Дошкольная 

образовательная 

организация на 350 мест 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:3432 

0,451 0,129 0,061 0,641 06.2031 
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№ 

п/п 
Основание Наименование объекта Инвестор 

Адрес, кадастровый 

квартал 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВСср, 

Гкал/ч 

ИТОГО, 

Гкал/ч 

Срок 

подключения 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

16 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирные жилые 

дома, корпус 14.1, корпус 

14.2, корпус 14.3 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:3432 

1,424 0,076 0,237 1,737 07.2032 

17 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирные жилые 

дома, корпус 15.1, корпус 

15.2, корпус 15.3, корпус 

15.4 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:3432 

1,724 0,094 0,345 2,163 12.2032 

18 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Дошкольная 

образовательная 

организация на 350 мест 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:3432 

0,451 0,129 0,061 0,641 04.2032 

19 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирные жилые 

дома, корпус 16.1, корпус 

16.2, корпус 16.3, корпус 

16.4 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:3432 

2,019 0,111 0,404 2,534 12.2032 

20 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирные жилые 

дома, корпус 17.1 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:3432 

1,564 0,086 0,314 1,964 02.2034 
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№ 

п/п 
Основание Наименование объекта Инвестор 

Адрес, кадастровый 

квартал 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВСср, 

Гкал/ч 

ИТОГО, 

Гкал/ч 

Срок 

подключения 

21 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Средняя образовательная 

организация на 1100 мест 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:3432 

1,13 0,301 0,163 1,594 12.2033 

22 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирные жилые 

дома, корпус 18.1 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:3432 

1,528 0,084 0,306 1,918 06.2034 

23 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирные жилые 

дома, корпус 19.1, корпус 

19.2 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:3432 

1,141 0,063 0,23 1,434 10.2034 

24 

Договор о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) к 

системе 

теплоснабжения 

№ ТП 2-07/24 

Многоквартирные жилые 

дома, корпус 20.1, корпус 

20.2 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Самолет-

Новосаратовка" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:3432 

1,044 0,057 0,209 1,31 02.2035 

ИТОГО 29,226 3,341 5,783 38,35   

1 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 

Многоквартирный дом 

этажностью девять этажей 

и выше, объекты 

обслуживания жилой 

застройки во встроенно-

пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома в 

ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2422 
      

2,18 01.04.2029 
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№ 

п/п 
Основание Наименование объекта Инвестор 

Адрес, кадастровый 

квартал 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВСср, 

Гкал/ч 

ИТОГО, 

Гкал/ч 

Срок 

подключения 

отдельных помещениях 

дома 

2 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 

Многоквартирный дом 

этажностью девять этажей 

и выше, объекты 

обслуживания жилой 

застройки во встроенно-

пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома в 

отдельных помещениях 

дома 

ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2423 

      

2,18 01.04.2029 

3 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 

Дошкольная 

образовательная 

организация на 220 мест 

ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2431       

0,61 01.04.2029 

4 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 
Отдельно стоящий гараж ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2440       

0,45 01.04.2029 

5 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 

Многоквартирный дом 

этажностью девять этажей 

и выше 

ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2424       

2,23 01.04.2029 

6 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 

Многоквартирный дом 

этажностью девять этажей 

и выше, объекты 

обслуживания жилой 

застройки во встроенно-

пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома в 

ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2425 
      

2,26 01.04.2029 
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№ 

п/п 
Основание Наименование объекта Инвестор 

Адрес, кадастровый 

квартал 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВСср, 

Гкал/ч 

ИТОГО, 

Гкал/ч 

Срок 

подключения 

отдельных помещениях 

дома 

7 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 

Общеобразовательная 

организация на 1600 мест 
ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2430       

2,29 01.04.2029 

8 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 
Отдельно стоящий гараж ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2436       

0,45 01.04.2029 

9 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 

Многоквартирный дом 

этажностью девять этажей 

и выше, объекты 

обслуживания жилой 

застройки во встроенно-

пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома в 

отдельных помещениях 

дома 

ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2473 

      

2,37 01.04.2029 

10 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 

Многоквартирный дом 

этажностью девять этажей 

и выше, объекты 

обслуживания жилой 

застройки во встроенно-

пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома в 

отдельных помещениях 

дома 

ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2474 

      

2,37 01.04.2029 

11 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 

Многоквартирный дом 

этажностью девять этажей 

и выше 

ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня       

2,74 01.04.2029 
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№ 

п/п 
Основание Наименование объекта Инвестор 

Адрес, кадастровый 

квартал 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВСср, 

Гкал/ч 

ИТОГО, 

Гкал/ч 

Срок 

подключения 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2426 

12 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 

Многоквартирный дом 

этажностью девять этажей 

и выше, объекты 

обслуживания жилой 

застройки во встроенно-

пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома в 

отдельных помещениях 

дома 

ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2427 

      

2,63 01.04.2029 

13 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 

Дошкольная 

образовательная 

организация на 270 мест 

ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2432       

0,81 01.04.2029 

14 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 
Отдельно стоящий гараж ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2437       

0,45 01.04.2029 

15 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 

Многоквартирный дом 

этажностью девять этажей 

и выше, объекты 

обслуживания жилой 

застройки во встроенно-

пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома в 

отдельных помещениях 

дома, пристроенная 

автостоянка 

ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2468 

      

3,15 01.04.2029 

16 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 

Многоквартирный дом 

этажностью девять этажей 

и выше, объекты 

ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский       
3,07 01.04.2029 
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№ 

п/п 
Основание Наименование объекта Инвестор 

Адрес, кадастровый 

квартал 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВСср, 

Гкал/ч 

ИТОГО, 

Гкал/ч 

Срок 

подключения 

обслуживания жилой 

застройки во встроенно-

пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома в 

отдельных помещениях 

дома, пристроенная 

автостоянка 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2428 

17 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 

Многоквартирный дом 

этажностью девять этажей 

и выше, объекты 

обслуживания жилой 

застройки во встроенно-

пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома в 

отдельных помещениях 

дома, пристроенная 

автостоянка 

ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2429 

      

3,07 01.04.2029 

18 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 

Многоквартирный дом 

этажностью девять этажей 

и выше, объекты 

обслуживания жилой 

застройки во встроенно-

пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома в 

отдельных помещениях 

дома, пристроенная 

автостоянка 

ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2480 

      

2,31 01.04.2029 

19 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 

Многоквартирный дом 

этажностью девять этажей 

и выше, объекты 

обслуживания жилой 

застройки во встроенно-

пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома в 

ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2481 
      

3,15 01.04.2029 
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№ 

п/п 
Основание Наименование объекта Инвестор 

Адрес, кадастровый 

квартал 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВСср, 

Гкал/ч 

ИТОГО, 

Гкал/ч 

Срок 

подключения 

отдельных помещениях 

дома, пристроенная 

автостоянка 

20 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 

Дошкольная 

образовательная 

организация на 180 мест 

ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2482       

0,55 01.04.2029 

21 
Заявка на ТП 

АСД-НС9 

Объект капитального 

строительства, 

необходимый для 

спасательных служб 

(пожарное депо) 

ООО "АСД-НС9" 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Новосаратовка, к.н. 

47:07:0605001:2438       

0,15 01.04.2029 

ИТОГО       39,47   

 

Также, между ООО «Энергия» и ООО «Специализированный застройщик «ЦДС-Новосаратовка 9» заключен Договор о подключении 

(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения №ТП 1-01/24 от 17.01.2024г. на земельные участки с кадастровыми номерами: 

47:07:0605001:3438, 47:07:0605001:3449, 47:07:0605001:3460, 47:07:0605001:3471, 47:07:0605001:3482, 47:07:0605001:3483, 47:07:0605001:3484, 

47:07:0605001:3485, 47:07:0605001:3486, 47:07:0605001:3439, 47:07:0605001:3440, 47:07:0605001:3441, 47:07:0605001:3442, 47:07:0605001:3443, 

47:07:0605001:3444, 47:07:0605001:3445, 47:07:0605001:3446, 47:07:0605001:3447, - общей тепловой нагрузкой 70,488 Гкал/час (данные участки 

расположены в планировочном квартале 05-04). 

Земельные участки ООО «Специализированный застройщик «ЦДС-Новосаратовка 9» будут подключены к автоматизированной отдельно 

стоящей газовой водогрейной котельной мощностью 84 МВт. По котельной 84 МВт ведется проектирование источника и сетей теплоснабжения. 

 

Таблица 5 Характеристики объектов нового строительства, планируемые к подключению от автоматизированной отдельно 

стоящей газовой водогрейной котельной мощностью 84 МВт ООО «Энергия» 
№ 

п/п 
Основание Наименование объекта Адрес, кадастровый квартал 

Отопление, 

Гкал/ч 

ГВСср, 

Гкал/ч 

ИТОГО, 

Гкал/ч 

Срок 

подключения 

1 

Договор о подключении 

(технологическом 

присоединении) к системе 

теплоснабжения № ТП 1-

01/24 

Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой 

застройки во встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях 

дома, пристроенная автостоянка, отдельно стоящие 

сооружения, обеспечивающие поставку электричества 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

деревня Новосаратовка, 

к.н. 47:07:0605001:3438 

3,931 1,825 5,756 30.09.2028 
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№ 

п/п 
Основание Наименование объекта Адрес, кадастровый квартал 

Отопление, 

Гкал/ч 

ГВСср, 

Гкал/ч 

ИТОГО, 

Гкал/ч 

Срок 

подключения 

(блочные комплектные трансформаторные 

подстанции) 

2 

Договор о подключении 

(технологическом 

присоединении) к системе 

теплоснабжения № ТП 1-

01/24 

Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой 

застройки во встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях 

дома, пристроенная автостоянка, отдельно стоящие 

сооружения, обеспечивающие поставку электричества 

(блочные комплектные трансформаторные 

подстанции) 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

деревня Новосаратовка, 

к.н. 47:07:0605001:3449 

4,972 2,226 7,198 30.09.2028 

3 

Договор о подключении 

(технологическом 

присоединении) к системе 

теплоснабжения № ТП 1-

01/24 

Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой 

застройки во встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях 

дома, пристроенная автостоянка, отдельно стоящие 

сооружения, обеспечивающие поставку электричества 

(блочные комплектные трансформаторные 

подстанции) 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

деревня Новосаратовка, 

к.н. 47:07:0605001:3460 

4,051 1,486 5,537 30.09.2028 

4 

Договор о подключении 

(технологическом 

присоединении) к системе 

теплоснабжения № ТП 1-

01/24 

Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой 

застройки во встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях 

дома, пристроенная автостоянка, отдельно стоящие 

сооружения, обеспечивающие поставку электричества 

(блочные комплектные трансформаторные 

подстанции) 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

деревня Новосаратовка, 

к.н. 47:07:0605001:3471 

5,933 2,443 8,376 30.09.2027 

5 

Договор о подключении 

(технологическом 

присоединении) к системе 

теплоснабжения № ТП 1-

01/24 

Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой 

застройки во встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях 

дома, пристроенная автостоянка, отдельно стоящие 

сооружения, обеспечивающие поставку электричества 

(блочные комплектные трансформаторные 

подстанции) 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

деревня Новосаратовка, 

к.н. 47:07:0605001:3482 

8,206 3,147 11,353 30.09.2026 

6 

Договор о подключении 

(технологическом 

присоединении) к системе 

теплоснабжения № ТП 1-

01/24 

Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой 

застройки во встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях 

дома, пристроенная автостоянка, отдельно стоящие 

сооружения, обеспечивающие поставку электричества 

(блочные комплектные трансформаторные 

подстанции) 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

деревня Новосаратовка, 

к.н. 47:07:0605001:3483 

2,962 1,218 4,18 30.09.2025 
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№ 

п/п 
Основание Наименование объекта Адрес, кадастровый квартал 

Отопление, 

Гкал/ч 

ГВСср, 

Гкал/ч 

ИТОГО, 

Гкал/ч 

Срок 

подключения 

7 

Договор о подключении 

(технологическом 

присоединении) к системе 

теплоснабжения № ТП 1-

01/24 

Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой 

застройки во встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях 

дома, пристроенная автостоянка, отдельно стоящие 

сооружения, обеспечивающие поставку электричества 

(блочные комплектные трансформаторные 

подстанции) 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

деревня Новосаратовка, 

к.н. 47:07:0605001:3484 

4,783 1,815 6,598 31.03.2026 

8 

Договор о подключении 

(технологическом 

присоединении) к системе 

теплоснабжения № ТП 1-

01/24 

Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой 

застройки во встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях 

дома, пристроенная автостоянка, отдельно стоящие 

сооружения, обеспечивающие поставку электричества 

(блочные комплектные трансформаторные 

подстанции) 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

деревня Новосаратовка, 

к.н. 47:07:0605001:3485 

8,897 3,802 12,699 31.03.2028 

9 

Договор о подключении 

(технологическом 

присоединении) к системе 

теплоснабжения № ТП 1-

01/24 

Общеобразовательная организация на 1775 мест 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

деревня Новосаратовка, 

к.н. 47:07:0605001:3486 

2,49 0,45 2,94 30.09.2027 

10 

Договор о подключении 

(технологическом 

присоединении) к системе 

теплоснабжения № ТП 1-

01/24 

Дошкольная образовательная организация на 300 мест 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

деревня Новосаратовка, 

к.н. 47:07:0605001:3439 

0,58 0,42 1 30.09.2026 

11 

Договор о подключении 

(технологическом 

присоединении) к системе 

теплоснабжения № ТП 1-

01/24 

Дошкольная образовательная организация на 300 мест 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

деревня Новосаратовка, 

к.н. 47:07:0605001:3440 

0,6 0,42 1,02 31.03.2026 

12 

Договор о подключении 

(технологическом 

присоединении) к системе 

теплоснабжения № ТП 1-

01/24 

Дошкольная образовательная организация на 285 мест 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

деревня Новосаратовка, 

к.н. 47:07:0605001:3441 

0,55 0,41 0,96 30.09.2028 

13 

Договор о подключении 

(технологическом 

присоединении) к системе 

Дошкольная образовательная организация на 285 мест 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

деревня Новосаратовка, 

к.н. 47:07:0605001:3442 

0,57 0,41 0,98 30.09.2028 
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№ 

п/п 
Основание Наименование объекта Адрес, кадастровый квартал 

Отопление, 

Гкал/ч 

ГВСср, 

Гкал/ч 

ИТОГО, 

Гкал/ч 

Срок 

подключения 

теплоснабжения № ТП 1-

01/24 

14 

Договор о подключении 

(технологическом 

присоединении) к системе 

теплоснабжения № ТП 1-

01/24 

Физкультурно-оздоровительный комплекс со 

встроенно-пристроенными помещениями 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

деревня Новосаратовка, 

к.н. 47:07:0605001:3443 

0,56 0,81 1,37 30.09.2028 

15 

Договор о подключении 

(технологическом 

присоединении) к системе 

теплоснабжения № ТП 1-

01/24 

Отдельно стоящий гараж закрытого типа со 

встроенно-пристроенными помещениями 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

деревня Новосаратовка, 

к.н. 47:07:0605001:3444 

0,127 0 0,127 30.09.2028 

16 

Договор о подключении 

(технологическом 

присоединении) к системе 

теплоснабжения № ТП 1-

01/24 

Отдельно стоящий гараж закрытого типа со 

встроенно-пристроенными помещениями 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

деревня Новосаратовка, 

к.н. 47:07:0605001:3445 

0,127 0 0,127 30.09.2028 

17 

Договор о подключении 

(технологическом 

присоединении) к системе 

теплоснабжения № ТП 1-

01/24 

Отдельно стоящий гараж закрытого типа со 

встроенно-пристроенными помещениями 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

деревня Новосаратовка, 

к.н. 47:07:0605001:3446 

0,127 0 0,127 31.03.2026 

18 

Договор о подключении 

(технологическом 

присоединении) к системе 

теплоснабжения № ТП 1-

01/24 

Отдельно стоящий гараж закрытого типа со 

встроенно-пристроенными помещениями 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

деревня Новосаратовка, 

к.н. 47:07:0605001:3447 

0,131 0 0,131 30.09.2027 

ИТОГО  49,597 20,891 70,488   

 

Также, ООО «Специализированный застройщик «Семья-Нева» обратилось в ООО «Энергия» для выдачи технических условий и 

подготовки договора подключения к тепловым сетям ООО «Энергия» для подключения проектируемых жилых домов и объектами социальной 

инфраструктуры с суммарной тепловой нагрузкой 35 Гкал/ч. Для данных целей планируется строительство отдельно стоящей котельной 

мощностью 42 МВт. Перспективное место расположения котельной – д. Новосаратовка, кадастровый номер земельного участка 

47:07:0605001:245. 

Сроки подключения объектов к системе теплоснабжения: 
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1. Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениям с кадастровым номером земельного участка 

47:07:0605001:486. Подключаемая тепловая нагрузка объекта – 7 Гкал/ч. Планируемая дата подключения объекта – 01.09.2026. 

2. Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениям с кадастровым номером земельного участка 

47:07:0605001:485. Подключаемая тепловая нагрузка объекта – 9 Гкал/ч. Планируемая дата подключения объекта – 15.09.2027. 

3. Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениям с кадастровым номером земельного участка 

47:07:0605001:245. Подключаемая тепловая нагрузка объекта – 8 Гкал/ч. Планируемая дата подключения объекта – 01.09.2028. 

4. Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениям с кадастровым номером земельного участка 

47:07:0605001:245. Подключаемая тепловая нагрузка объекта – 11 Гкал/ч. Планируемая дата подключения объекта – 15.09.2029. 

Данные участки расположены в планировочном квартале 05-08’. 

 

На 31.12.2024, со стороны ООО «РТК» выданы технические условия на подключение объектов капитального строительства общей 

тепловой нагрузкой 38,129 Гкал/ч. Характеристики объектов нового строительства, согласно выданным техническим условиям от ООО «РТК» и 

заявок на технологическое присоединение, приведены в таблице ниже. 

 

Таблица 6 Характеристики объектов нового строительства, согласно выданным техническим условиям от ООО «РТК» 
№ 

п/п 
Основание Наименование объекта Инвестор 

Адрес, кадастровый 

квартал 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВСср, 

Гкал/ч 

ИТОГО, 

Гкал/ч 

1 

ТУ №01/01-23 

от 

21.09.2023г. 

Многоэтажные многоквартирные 

жилые дома со встроенными и 

встроенно-пристроенными 

помещениями коммерческого и 

социального назначения 

ООО 

"Специализированный 

застройщик 

"Правобережный 3" 

деревня Новосаратовка 6,67   0,75 7,42 

2 

ТУ №ТСН-01-

08/23 от 

22.08.2023г. 

Многоэтажные жилые дома со 

встроенными помещениями на 

первом этаже 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Проект-

Страна-18" 

деревня Новосаратовка 17,532   7,165 24,697 

3 
ТУ №741-К от 

12.02.2024г. 

Объект начального и среднего 

образования на 1375 мест 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Проект-

Страна-18" 

деревня Новосаратовка 1,926 1,78 0,776 4,482 

4 
ТУ №742-К от 

12.02.2024г. 

Дошкольная образовательная 

организация на 220 мест 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "Проект-

Страна-18" 

деревня Новосаратовка 0,309 0,236 0,229 0,774 

ИТОГО 26,759 2,21 9,16 38,129 

5 Заявка 
МКД, на участке с кад. номером 

47:07:0605001:2415 

ООО «СЗ «Полис 

Новосаратовка» 
деревня Новосаратовка 3,048 0 0,716 3,764 
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№ 

п/п 
Основание Наименование объекта Инвестор 

Адрес, кадастровый 

квартал 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВСср, 

Гкал/ч 

ИТОГО, 

Гкал/ч 

6 Заявка 
МКД, на участке с кад. номером 

47:07:0605001:2416 

ООО «СЗ «Полис 

Новосаратовка» 
деревня Новосаратовка 0,071 0,13 0,091 0,292 

7 Заявка 
МКД, на участке с кад. номером 

47:07:0605001:2417 

ООО «СЗ «Полис 

Новосаратовка» 
деревня Новосаратовка 3,048 0 0,805 3,583 

8 Заявка 

МКД, объекты обслуживания жилой 

застройки во встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, две 

трансформаторные подстанции. 

Корпус 1 и Корпус 2. 

ООО «СЗ «Квартал 08» 

деревня Новосаратовка, 

планировочный 

микрорайон 05-08, 

квартал 1, к.н. 

47:07:0605001: 473, 

47:07:0605001:474, 

47:07:0605001:475, 

47:07:0605001:476, 

47:07:0605001:477, 

47:07:0605001:478 

н/д н/д н/д 8,032 

ИТОГО 32,604 2,146 10,532 53,044 

 

Также, в адрес ООО «РТК» был направлен запрос №13 от 11.07.2025 года Обществом с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «АСД-КОНСАЛТ» о выдаче технических условий (информации о подключении) и заключении Договора о 

подключении к системе теплоснабжения ООО «РТК». Суммарная тепловая нагрузка 68,309 Гкал/ч. Срок подключения – 01.11.2026-01.11.2029 

год. 

 

Также, согласно предоставленным данным ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО», планируется строительство 3 котельных на территории 

д. Новосаратовка, для снабжения перспективных потребителей, расположенных в планировочных кварталах 01-01, 05-01, 05-02, 05-03, 05-06, 05-

07, 05-09. Суммарная тепловая нагрузка – 321,6 Гкал/ч. 

 

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Согласно представленным данным в разделе выше, перспективные нагрузки потребителей в разрезе источников тепловой энергии 

представлены в таблице ниже. 
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Таблица 7 Перспективные нагрузки источников теплоснабжения Свердловского городского поселения 
№ 

п/п 

Наименование и адрес 

котельной 

Наименование теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций 
Год 

Установленная мощность, 

Гкал/ч 

Тепловая нагрузка на 

источнике, Гкал/ч 

1 Котельная №4 МУКП «СКС» 

2023 26,66 14,98 

2024 26,66 14,98 

2025 26,66 14,98 

2026 26,66 14,98 

2027 26,66 14,98 

2028-2035 26,66 14,98 

2036-2045 26,66 14,98 

2 Котельная №9 МУКП «СКС» 

2023 7,65 4,84 

2024 7,65 4,84 

2025 7,65 4,84 

2026 7,65 4,84 

2027 7,65 5,069 

2028-2035 7,65 5,069 

2036-2045 7,65 5,069 

3 Котельная 12 МВт ООО «МК Свердлова» 

2023 5,16 6,52 

2024 10,32 6,52 

2025 10,32 8,16 

2026 10,32 8,16 

2027 10,32 8,16 

2028-2035 10,32 10,117 

2036-2045 10,32 10,117 

4 Котельная 27 МВт ООО «РТК» 

2023 18,05 10,24 

2024 18,05 10,24 

2025 18,05 10,24 

2026 23,22 22,65 

2027 87,72 48,861 

2028-2035 87,72 48,861 

2036-2045 87,72 48,861 

5 Котельная 57,7 МВт* ООО «РТК» 

2023 0 0 

2024 0 0 

2025 0 0 

2026 0 0 

2027 49,61 49,61 

2028-2035 49,61 49,61 

2036-2045 49,61 49,61 

6 Котельная №168 МВт ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 2023 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование и адрес 

котельной 

Наименование теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций 
Год 

Установленная мощность, 

Гкал/ч 

Тепловая нагрузка на 

источнике, Гкал/ч 

2024 11,18 12,92 

2025 24,08 27,83 

2026 24,08 27,83 

2027 41,27 47,72 

2028-2035 58,47 67,6 

2036-2045 58,47 67,6 

7 Котельная №2 150 МВт ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 

2023 0 0 

2024 0 0 

2025 0 0 

2026 0 0 

2027 0 0 

2028-2035 128,98 144 

2036-2045 128,98 144 

8 Котельная №3 120 МВт ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 

2023 0 0 

2024 0 0 

2025 0 0 

2026 0 0 

2027 103,18 110 

2028-2035 103,18 110 

2036-2045 103,18 110 

9 Котельная 4,5 МВт ООО «СТОУН» 

2023 0 0 

2024 0 0 

2025 3,87 3,87 

2026 3,87 3,87 

2027 3,87 3,87 

2028-2035 3,87 3,87 

2036-2045 3,87 3,87 

10 Котельная 100 МВт ООО "Энергия" 

2023 0 0 

2024 0 0 

2025 48,15 43,35 

2026 48,15 43,35 

2027 48,15 43,35 

2028-2035 85,98 82,82 

2036-2045 85,98 82,82 

11 Котельная 84 МВт ООО "Энергия" 

2023 0 0 

2024 0 0 

2025 72,23 70,49 
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№ 

п/п 

Наименование и адрес 

котельной 

Наименование теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций 
Год 

Установленная мощность, 

Гкал/ч 

Тепловая нагрузка на 

источнике, Гкал/ч 

2026 72,23 70,49 

2027 72,23 70,49 

2028-2035 72,23 70,49 

2036-2045 72,23 70,49 

12 Котельная 42 МВт ООО "Энергия" 

2023 0 0 

2024 0 0 

2025 0 0 

2026 36,1 7 

2027 36,1 16 

2028-2035 36,1 24 

2036-2045 36,1 35 

Итого 

2023 57,53 36,58 

2024 68,71 49,5 

2025 246,28 183,76 

2026 316,78 190,76 

2027 506,65 399,15 

2028-2035 690,66 610,5 

2036-2045 690,66 621,5 

* - перспективный источник теплоснабжения и нагрузки указаны согласно Приказу Комитета градостроительной политики Ленинградской 

области от 21.11.2022 №177 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории планировочного микрорайона 

05-11 д. Новосаратовка» 

в) существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 

расположенными в производственных зонах, на каждом этапе 

Согласно Генеральному плану, для индивидуальной и малоэтажной застройки предполагается осуществлять теплоснабжение коттеджей 

и квартир геотермальными тепловыми насосами на дом или на группу домов. Отопление тепловыми насосами предполагает использование 

тепловой энергии, накопленной в грунте и небольшого количества электрической энергии: при потреблении 1 кВт электроэнергии, такой насос 

вырабатывает от 3 до 4,5 кВт тепловой энергии. 

Для теплоснабжения многоквартирных домов возможно два варианта:  

 установка на каждом доме крышной котельной (автономного источника тепла); 

 квартальная котельная на группу домов. 

Для реконструируемых жилых домов – квартальная котельная на группу домов. 

Для промышленных объектов предусматриваются: 

 пристроенные или встроенные котельные (на каждый объект); 
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 инфракрасное газовое отопление для производственных площадей в сочетании с термоблоками для отопления бытовок, контор и так 

далее. 

 

Для складских помещений могут быть рассмотрены два варианта в зависимости от категории пожаро- и взрывоопасности склада: 

 инфракрасное газовое отопление помещений склада в сочетании с термоблоками для отопления бытовок, контор и так далее; 

 газовое воздушное отопление. 

Использование газовых инфракрасных отопительных приборов большой единичной мощности (от 70 до 300 кВт) для отопления 

производственных и логистических объектов позволяет получать десятикратную экономию по расходу газа. 

Расчёт планируемого потребления тепловой энергии 

Фактический объем тепла, выработанный муниципальными котельными, составил 176,62 тыс. Гкал/год. 

Планируемое теплопотребление, а также недостающее количество тепловой энергии представлено в таблице ниже. 

 

Таблица 8 Планируемое теплопотребление на территории Свердловского городского поселения, согласно Генеральному плану 

№ п/п Наименование 
Планируемая площадь застройки, тыс. м2 

Недостающее количество тепла 
2035 год 2045 год 

1.  Теплопотребление, Гкал 1332674 2536032 2359412 

В соответствии с указанными данными предлагается предусмотреть строительство к расчётным срокам строительства газовых 

квартальных котельных для обеспечения тепловой энергией потребителей районов перспективного строительства. 

Так же генеральным планом предусматривается: 

Теплоснабжение садоводств и индивидуальных домов от термоблоков, установленных в каждом доме и работающих на природном газе 

низкого давления. 

Теплоснабжение жилых многоквартирных домов и предприятий непроизводственной сферы от котельных, работающих на природном 

газе среднего давления. 

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе 

территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, 

городскому округу, городу федерального значения 

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки указывается с учётом площади действия 

источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена. 
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Таблица 9. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки централизованных 

систем теплоснабжения 

Тип строительного фонда 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035 2040 2045 

д. Новосаратовка Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, qср.взв., Гкал/ч/м2 

Многоквартирные жилые дома 0,054 0,056 0,057 0,059 0,060 0,061 0,062 0,064 0,065 0,066 0,066 

Общественные здания и прочие объекты 0,140 0,089 0,065 0,055 0,049 0,044 0,041 0,039 0,037 0,035 0,034 

Итого по д. Новосаратовка 0,194 0,144 0,122 0,114 0,109 0,106 0,104 0,102 0,101 0,101 0,100 

г.п. им. Свердлова Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, qср.взв., Гкал/ч/м2 

Многоквартирные жилые дома 0,054 0,066 0,074 0,080 0,085 0,089 0,092 0,095 0,097 0,099 0,101 

Общественные здания и прочие объекты 0,116 0,131 0,079 0,050 0,059 0,052 0,054 0,057 0,062 0,066 0,070 

Итого г.п. им. Свердлова 0,170 0,196 0,153 0,131 0,144 0,141 0,146 0,152 0,159 0,165 0,170 
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РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии 

В соответствии с предоставленными данными по строительству новых источников 

тепловой энергии и перспективных потребителей от теплоснабжающих организаций, ниже 

представлены существующие и перспективные источники тепловой энергии. 

 

Таблица 10 Существующие и перспективные источники тепловой энергии на 

территории Свердловского городского поселения 

Наименование 

теплоисточника 
Адрес 

Организации, 

осуществляющие 

эксплуатацию (переданы в 

оперативное управление) 

Год ввода в 

эксплуатацию 

теплоисточника 

Котельная №4 
1-й мкр поселка городского типа им. 

Свердлово 
МУКП «СКС» 1972 

Котельная №9 
2-й мкр поселка городского типа им. 

Свердлово 
МУКП «СКС» 1969 

Котельная 12 МВт 
1-й мкр поселка городского типа им. 

Свердлово 
ООО «МК Свердлова» 2023 

Котельная 21 МВт 

(с учетом этапов 

строительства: 

к 2026 году – 62 

МВт, к 2045 году – 

102 Мвт) 

д. Новосаратовка, улица Инженерная 

д. 2 
ООО «РТК» 2023 

Котельная 

57,7 МВт 

(перспектива)* 

д. Новосаратовка, кадастровый номер 

земельного участка 37:07:0605001:2435 
ООО «РТК» 2025-2030 

Котельная №1 

68 МВт 

(перспектива) 

д. Новосаратовка, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0605001:1195 
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 2023-2026 

Котельная №2 

150 МВт 

(перспектива) 

д. Новосаратовка, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0605001:417 
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 2028-2030 

Котельная №3 

120 МВт 

(перспектива) 

д. Новосаратовка, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0605001:426 
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 2027-2028 

Котельная 4,5 МВт 

(перспектива) 

кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0602011:290 
ООО «СТОУН» 2025 

Котельная 100 МВт 

(перспектива) 

д. Новосаратовка, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0605001:2391 
ООО «Энергия» 2025-2030 

Котельная 84 МВт 

(перспектива) 

д. Новосаратовка, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0605001:3451 
ООО «Энергия» 2025-2028 

Котельная 42 МВт 

(перспектива) 

д. Новосаратовка, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0605001:245 
ООО «Энергия» 2025-2026 

* - перспективный источник теплоснабжения и нагрузки указаны согласно Приказу 

Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 21.11.2022 №177 «Об 

утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории планировочного 

микрорайона 05-11 д. Новосаратовка». 

На рисунках ниже цветом выделена зона действия источников тепловой энергии.
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Рисунок 3. Зоны действия Котельной №4 МУКП «СКС» и Котельной 12 МВт ООО «МК Свердлова» 
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Рисунок 4. Зона действия Котельной №9 МУКП «СКС» 
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Рисунок 5 Зона действия котельной 21 МВт ООО «РТК» 
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Рисунок 6 Перспективные зоны действия котельных в д. Новосаратовка 
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Также, на территории Свердловского городского поселения, осуществляет услуги в сфере теплоснабжения АО «ЛОТЭК», не имеющая в 

собственности или в эксплуатации источники тепловой энергии. 

 
Рисунок 7. Зона действия АО «ЛОТЭК»
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б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии 

В связи с разрозненным характером индивидуальной застройки, часть жителей Свердловского городского поселения не имеют 

централизованного теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд газовые котлы малой мощности. 

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят населенные пункты: 

– деревня Большие Пороги; 

– посёлок Красная Заря; 

– деревня Кузьминка; 

– деревня Маслово; 

– деревня Невский парклесхоз; 

– деревня Оранжерейка; 

– деревня Островки; 

– посёлок Рабочий. 

 

Также в зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые и общественные здания, не подключенные к централизованным 

тепловым сетям в г.п. им. Свердлова и д. Новосаратовка. 

 

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников 

тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

Существующие и перспективные балансы установленной, подключенной и резервной мощности централизованных источников тепловой 

энергии представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 11 Балансы тепловой энергии (мощности) в каждой из технологических зон действия источников тепловой энергии с 

определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 
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1 Котельная №4 МУКП «СКС» 

2023 26,66 1,96 24,7 24,06 0,643 0,96 14,98 8,12 33,74 

2024 26,66 1,96 24,7 24,06 0,643 0,96 14,98 8,12 33,74 

2025 26,66 1,96 24,7 24,06 0,643 0,96 14,98 8,12 33,74 
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2026 26,66 1,96 24,7 24,06 0,643 0,96 14,98 8,12 33,74 

2027 26,66 1,96 24,7 24,06 0,643 0,96 14,98 8,12 33,74 

2028-2035 26,66 1,96 24,7 24,06 0,643 0,96 14,98 8,12 33,74 

2036-2045 26,66 1,96 24,7 24,06 0,643 0,96 14,98 8,12 33,74 

2 Котельная №9 МУКП «СКС» 

2023 7,65 1,48 6,17 6,07 0,096 0,275 4,84 0,96 15,79 

2024 7,65 1,48 6,17 6,07 0,096 0,275 4,84 0,96 15,79 

2025 7,65 1,48 6,17 6,07 0,096 0,275 4,84 0,96 15,79 

2026 7,65 1,48 6,17 6,07 0,096 0,275 4,84 0,96 15,79 

2027 7,65 1,48 6,17 6,07 0,096 0,275 4,84 0,96 15,79 

2028-2035 7,65 1,48 6,17 6,07 0,096 0,275 5,069 0 0 

2036-2045 7,65 1,48 6,17 6,07 0,096 0,275 5,069 0 0 

3 Котельная 12 МВт ООО «МК Свердлова» 

2023 5,16 0 5,16 5,11 0,05 0,567 6,52 -1,98 -38,86 

2024 10,32 0 10,32 10,32 0,11 0,709 8,16 1,35 13,04 

2025 10,32 0 10,32 10,32 0,11 0,709 8,16 1,35 13,04 

2026 10,32 0 10,32 10,32 0,11 0,709 8,16 1,35 13,04 

2027 10,32 0 10,32 10,32 0,11 0,709 8,16 1,35 13,04 

2028-2035 10,32 0 10,32 10,32 0,11 0,709 10,117 0 0 

2036-2045 10,32 0 10,32 10,32 0,11 0,709 10,117 0 0 

4 Котельная 27 МВт ООО «РТК» 

2023 18,05 0 18,05 18,05 0 0 10,24 7,82 43,3 

2024 18,05 0 18,05 18,05 0 0 10,24 7,82 43,3 

2025 18,05 0 18,05 18,05 0 0 10,24 4,459 8,4 

2026 23,22 0 23,22 23,22 0 0 22,65 0,654 2,8 

2027 87,72 0 87,72 87,72 0 0 48,861 38,859 44,3 

2028-2035 87,72 0 87,72 87,72 0 0 48,861 38,859 44,3 

2036-2045 87,72 0 87,72 87,72 0 0 48,861 38,859 44,3 
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5 Котельная 57,7 МВт* ООО «РТК» 

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2027 69,5 0 69,5 69,5 0 0 69,5 0 0 

2028-2035 69,5 0 69,5 69,5 0 0 69,5 0 0 

2036-2045 69,5 0 69,5 69,5 0 0 69,5 0 0 

6 Котельная №1 68 МВт ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2024 11,18 0 11,18 11,18 0 0 12,92 -1,74 -15,58 

2025 24,08 0 24,08 24,08 0 0 27,83 -3,76 -15,6 

2026 24,08 0 24,08 24,08 0 0 27,83 -3,76 -15,6 

2027 41,27 0 41,27 41,27 0 0 47,72 -6,45 -15,62 

2028-2035 58,47 0 58,47 58,47 0 0 67,6 -9,13 -15,62 

2036-2045 58,47 0 58,47 58,47 0 0 67,6 -9,13 -15,62 

7 Котельная №2 150 МВт ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2028-2035 128,98 0 128,98 128,98 0 0 144 -15,02 -11,65 

2036-2045 128,98 0 128,98 128,98 0 0 144 -15,02 -11,65 

8 Котельная №3 120 МВт ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2027 103,18 0 103,18 103,18 0 0 110 -6,82 -6,61 

2028-2035 103,18 0 103,18 103,18 0 0 110 -6,82 -6,61 

2036-2045 103,18 0 103,18 103,18 0 0 110 -6,82 -6,61 

9 Котельная 4,5 МВт ООО «СТОУН» 

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 3,87 0 3,87 3,87 0 0 3,87 0 0 

2026 3,87 0 3,87 3,87 0 0 3,87 0 0 

2027 3,87 0 3,87 3,87 0 0 3,87 0 0 

2028-2035 3,87 0 3,87 3,87 0 0 3,87 0 0 

2036-2045 3,87 0 3,87 3,87 0 0 3,87 0 0 

10 Котельная 100 МВт ООО "Энергия" 

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 48,15 0 48,15 48,15 0 0 43,35 4,8 9,97 

2026 48,15 0 48,15 48,15 0 0 43,35 4,8 9,97 

2027 48,15 0 48,15 48,15 0 0 43,35 4,8 9,97 

2028-2035 85,98 0 85,98 85,98 0 0 82,82 3,16 3,67 

2036-2045 85,98 0 85,98 85,98 0 0 82,82 3,16 3,67 

11 Котельная 84 МВт ООО "Энергия" 

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 72,23 0 72,23 72,23 0 0 70,49 1,74 2,41 

2026 72,23 0 72,23 72,23 0 0 70,49 1,74 2,41 

2027 72,23 0 72,23 72,23 0 0 70,49 1,74 2,41 

2028-2035 72,23 0 72,23 72,23 0 0 70,49 1,74 2,41 

2036-2045 72,23 0 72,23 72,23 0 0 70,49 1,74 2,41 
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12 Котельная 42 МВт ООО "Энергия" 

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2026 36,1 0 36,1 36,1 0 0 7 29,1 80,6 

2027 36,1 0 36,1 36,1 0 0 16 20,1 55,7 

2028-2035 36,1 0 36,1 36,1 0 0 24 12,1 33,5 

2036-2045 36,1 0 36,1 36,1 0 0 35 1,1 3,0 

Итого 

2023 57,53 3,44 54,09 53,30 0,79 1,80 36,58 14,92 53,97 

2024 68,71 3,44 65,27 64,48 0,79 1,80 49,50 13,18 38,39 

2025 246,28 3,44 242,84 242,10 0,85 1,94 183,76 56,29 140,15 

2026 316,78 3,44 313,34 312,60 0,85 1,94 190,76 119,79 228,29 

2027 506,65 3,44 503,21 502,47 0,85 1,94 399,15 101,28 196,73 

2028-2035 690,66 3,44 687,22 686,48 0,85 1,94 610,50 73,94 156,62 

2036-2045 690,66 3,44 687,22 686,48 0,85 1,94 621,50 62,94 126,15 

* - перспективный источник теплоснабжения и нагрузки указаны согласно Приказу Комитета градостроительной политики Ленинградской 

области от 21.11.2022 №177 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории планировочного микрорайона 05-

11 д. Новосаратовка» 

 

Согласно таблице выше, перспективная нагрузка потребителей котельных ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» выше чем установленная нагрузка 

данных источников. С учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях, дефицит тепловой мощности может возрасти.
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г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии 

расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах 

городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов 

(поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для 

потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения 

На территории Свердловского городского поселения отсутствуют источники тепловой 

энергии, обеспечивающие тепловой энергией два или более поселений. 

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с 

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

В Федеральном законе «О теплоснабжении» №190-ФЗ вводится понятие радиуса 

эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до 

ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого 

подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Радиус теплоснабжения определяет границу зоны действия источника тепла и должен 

включаться в схему теплоснабжения как ее обязательный параметр. 

Результаты расчёта радиуса эффективного теплоснабжения представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 12. Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой 

энергии Свердловского городского поселения 
Наименование теплоисточника Радиус эффективного теплоснабжения, м 

Котельная №4 1385,36 

Котельная №9 912,6 

Котельная 21 МВт 2100 

БМК 12 МВт 1020 

Котельная 4,5 МВт 200 

 

Графическое изображение эффективного радиуса теплоснабжения источников тепловой 

энергии Свердловского городского поселения представлено на рисунках ниже. 
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Рисунок 8 Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №4 МУКП «СКС» и 

Котельной БМК 12 МВт 

 

Существующий радиус эффективного теплоснабжения котельной №4 в полной мере 

охватывает потребителей тепловой энергии данной системы теплоснабжения. 
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Рисунок 9 Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №9 МУКП «СКС» 

 

Существующий радиус эффективного теплоснабжения котельной №9 полностью 

охватывает потребителей тепловой энергии данной системы теплоснабжения. 
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Рисунок 10 Радиус эффективного теплоснабжения Котельной 21 МВт ООО «РТК» 

 

Существующий радиус эффективного теплоснабжения котельной 21 МВт полностью 

охватывает потребителей тепловой энергии данной системы теплоснабжения. 
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РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

а) существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНИП 41-02-2003 Тепловые сети», установка для 

подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую 

сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем 

хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов. Расход подпиточной воды в 

рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в 

системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе 

теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери 

сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. 

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 

0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах 

теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего 

водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки 

теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.  

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться 

дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, 

расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и 

присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за 

исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если 

другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. Для открытых систем 

теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

В Свердловском городском поселении в качестве теплоносителя для передачи тепловой 

энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды 

должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих 

допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому 

исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках. 

Данные о производительности водоподготовительных установках, аварийной подпитке и 

величине расхода теплоносителя, необходимому для заполнения тепловой сети за 6 часов, 

представлены в таблицах ниже. 

 

Таблица 13. Максимальный объем теплоносителя необходимый для подпитки 

тепловой сети в аварийном режиме 
Наименование параметра Значение 

Котельная №4 

Установленная тепловая мощности котельной, Гкал/час 26,66 

Расчетный расход аварийной подпитки тепловой сети, м3/ч 14,5 

Котельная №9 

Установленная тепловая мощности котельной, Гкал/час 7,65 

Расчетный расход аварийной подпитки тепловой сети, м3/ч 4,7 

Котельная 12 МВт 

Установленная тепловая мощности котельной, Гкал/час 10,32 

Расчетный расход аварийной подпитки тепловой сети, м3/ч 5,6 

Котельная 21 МВт 

Установленная тепловая мощности котельной, Гкал/час 18,06 

Расчетный расход аварийной подпитки тепловой сети, м3/ч 11,1 
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б) существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах 

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться 

дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, 

расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и 

присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за 

исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если 

другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. Для открытых систем 

теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях Свердловского 

городского поселения приведена в таблице ниже. 

 

Таблица 14. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых 

сетях Свердловского городского поселения 

Наименование организации 
Объём тепловых 

сетей, м3 

Суммарный расход 

воды, м3/год 

Объём утечек из 

тепловой сети, м3/год 

МУКП «Свердловские коммунальные 

системы» в т.ч.: 
254,8036 145639 6455 

Котельная №4 196,9072 132560 3706 

Котельная №9 57,8964 13079 2749 

ООО «МК Свердлова» 80,514 1120 2 381,71 

 

Сведения о способах химводоподготовки теплоисточниках Свердловского городского 

поселения представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 15. Балансы теплоносителя 
Параметр Значение 

Котельная №4 

Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч 2,509800 

Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч 0,000000 

Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч 2,509800 

Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч 0,000000 

Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч 0,000000 

Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч 0,000000 

Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч 0,761900 

Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч 0,761900 

Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч 0,000000 

Объем воды в подающем тр., куб.м 8,189161 

Объем воды в обратном тр., куб.м 8,189161 

Объем воды в системе отопления, куб.м 77,803800 

Объем воды в системе вентиляции, куб.м 0,000000 

Объем воды в системе ГВС, куб.м 4,571400 

Суммарный объем воды, куб. м 98,753521 

Котельная №9 

Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч 2,088100 

Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч 0,000000 

Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч 2,088100 

Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч 0,000000 

Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч 0,000000 

Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч 0,000000 

Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч 0,000000 

Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч 0,000000 
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Параметр Значение 

Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч 0,000000 

Объем воды в подающем тр., куб.м 6,425138 

Объем воды в обратном тр., куб.м 6,425138 

Объем воды в системе отопления, куб.м 64,731100 

Объем воды в системе вентиляции, куб.м 0,000000 

Объем воды в системе ГВС, куб.м 0,000000 

Суммарный объем воды, куб. м 77,581376 

Котельная 21 МВт 

Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч 8,771500 

Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч 0,000000 

Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч 8,771500 

Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч 0,000000 

Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч 0,000000 

Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч 0,000000 

Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч 0,000000 

Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч 0,000000 

Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч 0,000000 

Объем воды в подающем тр., куб.м 3,543057 

Объем воды в обратном тр., куб.м 3,543057 

Объем воды в системе отопления, куб.м 271,916500 

Объем воды в системе вентиляции, куб.м 0,000000 

Объем воды в системе ГВС, куб.м 0,000000 

Суммарный объем воды, куб. м 279,002613 

Котельная 12 Мвт 

Расход тепла на систему отопления, Гкал/ч 7.307 

Расход тепла на систему вентиляции, Гкал/ч 0.761 

Расход тепла на открытые системы ГВС, Гкал/ч 4.775 

Тепловые потери в подающем трубопроводе, Гкал/ч 0.17928 

Тепловые потери в обратном трубопроводе, Гкал/ч 0.07681 

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе, Гкал/ч 0.03924 

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе, Гкал/ч 0.03091 

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления, Гкал/ч 0.04392 

Суммарный расход в подающем трубопроводе, т/ч 38.885 

Суммарный расход в обратном трубопроводе, т/ч 31.793 

Суммарный расход на подпитку, т/ч 7.093 

Суммарный расход на систему отопления, т/ч 34.735 

Суммарный расход на систему вентиляции, т/ч 3.735 

Расход воды на утечки из подающего трубопровода, т/ч 0.41441 

 

Таблица 16. Сведения о ХВП источников централизованного теплоснабжения 

п/п 
Наименование 

теплоисточника 

Количество и техническая характеристика вспомогательного 

оборудования 

Тип установки ХВП Источник водоснабжения 

1 Котельная №4 
ХВП на уменьшение жесткости, 

Na-катионирование 
Река Нева 

2 Котельная №9 ХВП на уменьшении жесткости Река Нева 

Сведения о балансах производительности водоподготовительных установок котельных 

всех котельных на территории Свердловского городского поселения не предоставлены. В связи 

с этим невозможно сделать вывод о максимальном потреблении теплоносителя в существующих 

и перспективных зонах действия системы теплоснабжения. 
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. 

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значения 

Варианты Мастер - плана формируют базу для разработки предпроектных предложений 

по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава 

энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. 

После разработки предпроектных предложений для каждого из вариантов мастер - плана 

выполняется оценка финансовых затрат, необходимых для их реализации. 

Каждый вариант направлен на удовлетворение потребности на тепловую энергию, 

возникающей в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой 

мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных 

условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения объектов теплопотребления. 

Согласно Генеральному плану предполагается 3 варианта развития. 

 

1) Инерционный вариант. 

Развитие поселения планируется на основе развития промышленных территорий, 

организации новых производств и привлечении рабочей силы из Санкт-Петербурга. Планируется 

развитие промышленности строительных материалов, пищевой промышленности, предприятий 

логистики. Продолжится процесс не систематизированного и неупорядоченного распределения 

территорий под организацию садоводств, экстенсивного использования территориальных 

ресурсов с целью получения дохода в кротчайшие сроки. Это приведёт к хаотичной 

планировочной структуре поселения, строительству жилых зданий в уже сформированных 

районах муниципального образования, слабо развивающейся сети учреждений социально-

культурного и бытового обслуживания населения, а также практически не развивающимся 

местной транспортной и инженерной инфраструктур. 

При инерционном варианте, увеличится процесс индивидуального жилищного 

строительства вдоль реки Нева жителями Санкт-Петербурга (в основном это второе жилье), что 

увеличит фактически проживающее население на территории муниципального образования. 

Принимая во внимание существующие тенденции развития поселения, без принятия 

кардинальных решений в планировочной организации поселения, расселение населения по 

территории Свердловского городского поселения предполагается хаотичное, что сопряжено с 

увеличением только антропогенной и экологической нагрузки на территорию. 

Рост численности населения имеющего постоянную регистрацию в Свердловском 

городском поселении планируется незначительный, в то время как фактическая численность 

населения увеличится в 3 раза. 

Численность населения составит к концу расчётного срока около 37 тыс. человек. 

 

2) Вариант умеренного развития поселения. 

Развитие поселения приобретает новое направление развития. Наряду с развивающимися 

промышленными территориями происходит формирование общественно-деловых и жилых зон, 

в том числе, как индивидуальной жилой застройки, так и многоэтажной жилой застройки. 

Данный вариант развития предполагает рост промышленного производства, деловых зон, 

развития инженерной инфраструктуры и увеличение рабочих мест путём как модернизации и 

увеличения мощности существующих предприятий, так и за счёт размещения на территории 

поселения новых промышленных предприятий. На вновь формируемых промышленных зонах 

предполагается создание дополнительного количества рабочих мест. 
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Наряду с развитием промышленности, логистики предполагается развитие учреждений 

образования, здравоохранения, культуры и досуговой деятельности, физической культуры и 

спорта. 

В результате совершенствования пространственной структуры появляются лучшие 

возможности для организации жилищного строительства. Сокращается выезд молодёжи из 

поселения, более рациональными становятся процессы привлечения иногородней рабочей силы. 

В период 2023 - 2035 годов предполагается активное освоение территорий под 

размещение многоэтажной многоквартирной застройки в городском посёлке имени Свердлова. 

Развитие транспортной инфраструктуры. Прогнозируется увеличение численности населения до 

15,2 тыс. человек. 

В период 2025 - 2035 годов планируется дальнейшее развитие промышленности и 

инженерной инфраструктуры, а также предполагается увеличение жилищного фонда путём 

освоения территорий под размещение среднеэтажной многоквартирной застройки и 

реконструкции жилой застройки в городском посёлке имени Свердлова. До 2035 года 

предполагается развитие жилищного строительства и социальной инфраструктуры. Согласно 

прогнозу, на 2045 год численность населения вырастет до 31,1 тыс. человек. 

Таким образом, численность населения Свердловского городского поселения к 2035 году 

прогнозируется 15,2 тыс. человек, к 2045 году – 31,1 тыс. человек. 

 

3) Вариант ускоренного максимального развития. 

Развитие поселения происходит в соответствии с вариантом умеренного развития, но 

дополнительно с учётом реализации уникального инвестиционного проекта по созданию мини-

полиса с созданием полноформатной инфраструктуры и доступного качественного жилья для 

всех категорий граждан на территории Свердловского городского поселения Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в деревне Новосаратовка. Варианты развития 

деревни Новосаратовка предусмотрены по двум сценариям: 

– с учётом предельных значений расчётных показателей плотности жилого фонда, 

предусмотренных Региональными нормативами градостроительного проектирования. 

Численность населения по первому сценарию составит к концу первой очереди около 86,0 тыс. 

человек, а на расчётный срок – 183,54 тыс. человек; 

– с учётом увеличенных на 30 процентов показателей плотности жилого фонда, 

предусмотренных Региональными нормативами градостроительного проектирования, 

применительно к территориям, в границах которых предусматривается деятельность по 

комплексному развитию территории. Численность населения по второму сценарию составит к 

концу первой очереди около 86,0 тыс. человек, а на расчётный срок – 209,5 тыс. человек. 

 

Учитывая соглашения о стратегическом партнёрстве по комплексному развитию 

территории в районе деревни Новосаратовка, генеральным планом за основной принимается 

вариант ускоренного максимального развития по второму сценарию. Предположительная 

численность населения только на территории мини-полиса в деревне Новосаратовка может 

составить 176,5 тыс. человек. 

Одновременно с активным развитием промышленности увеличится миграционный 

приток населения. Развитие жилищного строительства на территории муниципального 

образования позволит обеспечить работающее население на предприятиях поселения жильём. 

Кроме того, строительство депо и станции метрополитена на территории городского поселения 

в перспективе окажет положительное влияние на заселение данных территорий. Возможность 

обеспечения населения доступным жильём, создание развитой социальной инфраструктуры, 

транспортного сообщения (посредством строительства новых дорог и развития улично-

дорожной сети населённых пунктов) поспособствует переселению граждан на территорию 

муниципального образования. 
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Организация нового жилищного строительства предусматривается на территориях 

сельскохозяйственного назначения, которые уже длительный период не используются по своему 

функциональному назначению. 

 

Таблица 17 Проектная численность населения по населенным пунктам 

Свердловского городского поселения 

№ п/п Показатели 
Численность населения, человек 

2023 год 2035 год 2045 

1 2 3 4 5 

2 Деревня Большие Пороги 176 190 2075 

3 Городской посёлок имени Свердлова 12658 15200 29882 

4 Посёлок Красная Заря 112 112 112 

5 Деревня Кузьминка 51 83 134 

6 Деревня Маслово 97 97 97 

7 Деревня Невский парклесхоз 204 204 204 

8 Деревня Новосаратовка 784 69685 176556 

9 Деревня Оранжерейка 71 307 307 

10 Деревня Островки 98 98 98 

11 Посёлок Рабочий 9 9 9 

Итого 14260 85985 209474 

 

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения 

В соответствии с указанными данными, Генеральным планом предлагается предусмотреть 

строительство к расчётным срокам строительства газовых квартальных котельных для 

обеспечения тепловой энергией потребителей районов перспективного строительства. 

Так же генеральным планом предусматривается: 

Теплоснабжение садоводств и индивидуальных домов от термоблоков, установленных в 

каждом доме и работающих на природном газе низкого давления. 

Теплоснабжение жилых многоквартирных домов и предприятий непроизводственной 

сферы от котельных, работающих на природном газе среднего давления. 

В связи с принятым вариантом развития Генеральным планом, предоставленными 

данными о перспективных тепловых источниках теплоснабжения и перспективных 

потребителей, ниже представлен реестр мероприятий в сфере теплоснабжения. 

 

Таблица 18 Перечень мероприятия по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и модернизации источников тепловой энергии Свердловского городского 

поселения 
Наименование 

котельной 
Параметр 

Стоимость, тыс. 

руб. 

МУКП «СКС» 

№4, п. им. Свердлова Замена основного оборудования 55197,80 

№9, п. им. Свердлова Замена основного оборудования 27185,13 

№4, п. им. Свердлова Замена вспомогательного оборудования 12500,00 

№9, п. им. Свердлова Замена вспомогательного оборудования 6650,00 

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 

Котельная №1, №2, №3 Строительство и ввод котельных в эксплуатацию н/д 

ООО «РТК» 

Котельная 21 МВт 
Строительство и ввод в эксплуатацию 2-ой и 3-ей очередей 

Котельной 
н/д 

Котельная 57,7 МВт Строительство и ввод котельной в эксплуатацию н/д 

ООО «СТОУН» 

Котельная 4,5 МВт Строительство и ввод котельной в эксплуатацию н/д 
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ООО «Энергия» 

Котельная 100 МВт Строительство и ввод котельной в эксплуатацию н/д 

Котельная 84 МВт Строительство и ввод котельной в эксплуатацию н/д 

Котельная 42 МВт Строительство и ввод котельной в эксплуатацию н/д 

Итого:   101532,93 

Необходимые капитальные затраты – 101532,93 тыс. руб., без учета НДС. 

 

Таблица 19 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 

Номер участка Параметр Стоимость, тыс. руб. 

МУКП «СКС» 

Замена временного трубопровода 

сети ГВС от ТК №1 до ТК №3 
п. Ду 159 - 120 м, о. Ду 133 - 120 м 5458,32 

Замена трубопровода тепловой 

сети от дома №7 к ТК №34 
п. Ду 159 - 50 м, о. Ду 159 - 50 м 2274,3 

Замена трубопровода тепловой 

сети от ТК-23 до ТК-25 (13-24 дом) 
Ду 80 L-50м 831,025 

Замена трубопровода тепловой 

сети ТК-26 - д.33 
Ду 108, L-30 528,306 

Замена трубопровода тепловой 

сети ТК-18 - д.34 
Ду76, L-30 498,615 

Замена трубопровода тепловой 

сети ТК-19 - д.35 
Ду76, L-30 498,615 

Замена трубопровода сети ГВС от 

ТК-8 до ТК-28 
Ду155, L-200 4954,12 

Замена трубопровода тепловой 

сети от котельной № 4 до д.6 
Ду89, L-1600 26592,8 

Итого Замена тепловых сетей 41636,101 

 Строительство новых теплосетей н/д 

АО «ЛОТЭК» 

- 

Реконструкции тепловых сетей (тепловых 

камер) и оборудования на них, подлежащих 

замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

н/д 

ООО «РТК» 

- 

Строительство тепловой сети для обеспечения 

бесперебойного теплоснабжения 

многоквартирных жилых домов (ЖК «Город 

Первых», ЖК «Южная ночь», ГК «Самолет 

ЛО»), социальной инфраструктуры 

н/д 

ООО «Энергия» 

 Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективных потребителей 
н/д 

По муниципальному образованию 

 

Проведение технического обследования (с 

технической инвентаризацией) объектов систем 

теплоснабжения 

20000,00 

Итого:  61636,101 

Необходимые капитальные затраты – 61636,101 тыс. руб., без учета НДС. 

 

Суммарные объемы инвестиций в сфере теплоснабжения составляют 163169,031 тыс. руб. 
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РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского 

округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) 

целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых 

источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий 

для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения 

Для покрытия перспективных нагрузок в связи со строительством жилого и социально-

значимого фонда в населенных пунктах на территории Свердловского городского поселения 

потребуется строительство новых источников тепловой энергии.  

 

Таблица 20 Перспективные источники тепловой энергии на территории 

Свердловского городского поселения 

Наименование 

теплоисточника 
Адрес 

Организации, 

осуществляющие 

эксплуатацию (переданы в 

оперативное управление) 

Год ввода в 

эксплуатацию 

теплоисточника 

Котельная 21 МВт 

(с учетом этапов 

строительства: 

к 2025 году – 62 

МВт, к 2045 году – 

102 Мвт) 

д. Новосаратовка, улица Инженерная 

д. 2 
ООО «РТК» 2023 

Котельная 

57,7 МВт 

(перспектива)* 

д. Новосаратовка, кадастровый номер 

земельного участка 37:07:0605001:2435 
ООО «РТК» 2025-2030 

Котельная №1 

68 МВт 

(перспектива) 

д. Новосаратовка, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0605001:1195 
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 2023-2026 

Котельная №2 

150 МВт 

(перспектива) 

д. Новосаратовка, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0605001:417 
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 2028-2030 

Котельная №3 

120 МВт 

(перспектива) 

д. Новосаратовка, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0605001:426 
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 2027-2028 

Котельная 4,5 МВт 

(перспектива) 

кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0602011:290 
ООО «СТОУН» 2025 

Котельная 100 МВт 

(перспектива) 

д. Новосаратовка, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0605001:2391 
ООО «Энергия» 2025-2030 

Котельная 84 МВт 

(перспектива) 

д. Новосаратовка, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0605001:3451 
ООО «Энергия» 2025-2028 

Котельная 42 МВт 

(перспектива) 

д. Новосаратовка, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0605001:245 
ООО «Энергия» 2025-2026 

* - перспективный источник теплоснабжения и нагрузки указаны согласно Приказу 

Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 21.11.2022 №177 «Об 

утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории планировочного 

микрорайона 05-11 д. Новосаратовка». 

 



Схема теплоснабжения Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области до 2045 года 

62 

 

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии 

Для развития источников теплоснабжения Свердловского городского поселения 

предлагается проведение следующих мероприятий: 

Реконструкция котельной №9 и котельной №4: модернизация основного и 

вспомогательного оборудования. 

 

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения 

эффективности работы систем теплоснабжения планируется. Предлагается проведение 

следующих мероприятий: 

Реконструкция Котельной №9, модернизация основного и вспомогательного 

оборудования. 

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

На территории Свердловского городского поселения отсутствуют источники теплоты с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 

нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно 

или экономически нецелесообразно 

На территории Свердловского городского поселения отсутствуют избыточные источники 

тепловой энергии, а также источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок 

службы.  

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии 

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 

не предусмотрены. 

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим 

работы, либо по выводу их из эксплуатации 

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 

действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из 

эксплуатации не предусмотрены, так как на территории Свердловского городского поселения 

отсутствуют котельные с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией. 
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з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, 

работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 

Отпуск тепловой энергии от котельной № 4 и котельной № 9 на цели отопления и ГВС в 

соответствии со стандартным температурным графиком 95/70 ℃ – закрытая система ТС. 

 

Температурный график тепловых сетей котельной ООО «РТК» (с учетом погодного 

регулирования): 

- в отопительный период – 105/70 ℃; 

- в межотопительный период – 75/40 ℃. 
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Рисунок 11. Утвержденный температурный график 95/70 °С МУКП «СКС» 
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Рисунок 12 Температурные графики АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
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Рисунок 13 Утвержденный температурный график котельной ООО 

«МК Свердлова»
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и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по 

сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Существующие и перспективные балансы установленной, подключенной и резервной мощности централизованных источников тепловой 

энергии представлены в таблице ниже. 

Таблица 21 Балансы тепловой энергии (мощности) в каждой из технологических зон действия источников тепловой энергии с 

определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 
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1 Котельная №4 МУКП «СКС» 

2023 26,66 1,96 24,7 24,06 0,643 0,96 14,98 8,12 33,74 

2024 26,66 1,96 24,7 24,06 0,643 0,96 14,98 8,12 33,74 

2025 26,66 1,96 24,7 24,06 0,643 0,96 14,98 8,12 33,74 

2026 26,66 1,96 24,7 24,06 0,643 0,96 14,98 8,12 33,74 

2027 26,66 1,96 24,7 24,06 0,643 0,96 14,98 8,12 33,74 

2028-2035 26,66 1,96 24,7 24,06 0,643 0,96 14,98 8,12 33,74 

2036-2045 26,66 1,96 24,7 24,06 0,643 0,96 14,98 8,12 33,74 

2 Котельная №9 МУКП «СКС» 

2023 7,65 1,48 6,17 6,07 0,096 0,275 4,84 0,96 15,79 

2024 7,65 1,48 6,17 6,07 0,096 0,275 4,84 0,96 15,79 

2025 7,65 1,48 6,17 6,07 0,096 0,275 4,84 0,96 15,79 

2026 7,65 1,48 6,17 6,07 0,096 0,275 4,84 0,96 15,79 

2027 7,65 1,48 6,17 6,07 0,096 0,275 4,84 0,96 15,79 
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2028-2035 7,65 1,48 6,17 6,07 0,096 0,275 5,069 0 0 

2036-2045 7,65 1,48 6,17 6,07 0,096 0,275 5,069 0 0 

3 Котельная 12 МВт ООО «МК Свердлова» 

2023 5,16 0 5,16 5,11 0,05 0,567 6,52 -1,98 -38,86 

2024 10,32 0 10,32 10,32 0,11 0,709 8,16 1,35 13,04 

2025 10,32 0 10,32 10,32 0,11 0,709 8,16 1,35 13,04 

2026 10,32 0 10,32 10,32 0,11 0,709 8,16 1,35 13,04 

2027 10,32 0 10,32 10,32 0,11 0,709 8,16 1,35 13,04 

2028-2035 10,32 0 10,32 10,32 0,11 0,709 10,117 0 0 

2036-2045 10,32 0 10,32 10,32 0,11 0,709 10,117 0 0 

4 Котельная 27 МВт ООО «РТК» 

2023 18,05 0 18,05 18,05 0 0 10,24 7,82 43,3 

2024 18,05 0 18,05 18,05 0 0 10,24 7,82 43,3 

2025 18,05 0 18,05 18,05 0 0 10,24 4,459 8,4 

2026 23,22 0 23,22 23,22 0 0 22,65 0,654 2,8 

2027 87,72 0 87,72 87,72 0 0 48,861 38,859 44,3 

2028-2035 87,72 0 87,72 87,72 0 0 48,861 38,859 44,3 

2036-2045 87,72 0 87,72 87,72 0 0 48,861 38,859 44,3 
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5 Котельная 57,7 МВт* ООО «РТК» 

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2027 69,5 0 69,5 69,5 0 0 69,5 0 0 

2028-2035 69,5 0 69,5 69,5 0 0 69,5 0 0 

2036-2045 69,5 0 69,5 69,5 0 0 69,5 0 0 

6 Котельная №1 68 МВт ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2024 11,18 0 11,18 11,18 0 0 12,92 -1,74 -15,58 

2025 24,08 0 24,08 24,08 0 0 27,83 -3,76 -15,6 

2026 24,08 0 24,08 24,08 0 0 27,83 -3,76 -15,6 

2027 41,27 0 41,27 41,27 0 0 47,72 -6,45 -15,62 

2028-2035 58,47 0 58,47 58,47 0 0 67,6 -9,13 -15,62 

2036-2045 58,47 0 58,47 58,47 0 0 67,6 -9,13 -15,62 

7 Котельная №2 150 МВт ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2028-2035 128,98 0 128,98 128,98 0 0 144 -15,02 -11,65 

2036-2045 128,98 0 128,98 128,98 0 0 144 -15,02 -11,65 

8 Котельная №3 120 МВт ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2027 103,18 0 103,18 103,18 0 0 110 -6,82 -6,61 

2028-2035 103,18 0 103,18 103,18 0 0 110 -6,82 -6,61 

2036-2045 103,18 0 103,18 103,18 0 0 110 -6,82 -6,61 

9 Котельная 4,5 МВт ООО «СТОУН» 

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 3,87 0 3,87 3,87 0 0 3,87 0 0 

2026 3,87 0 3,87 3,87 0 0 3,87 0 0 
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2027 3,87 0 3,87 3,87 0 0 3,87 0 0 

2028-2035 3,87 0 3,87 3,87 0 0 3,87 0 0 

2036-2045 3,87 0 3,87 3,87 0 0 3,87 0 0 

10 Котельная 100 МВт ООО "Энергия" 

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 48,15 0 48,15 48,15 0 0 43,35 4,8 9,97 

2026 48,15 0 48,15 48,15 0 0 43,35 4,8 9,97 

2027 48,15 0 48,15 48,15 0 0 43,35 4,8 9,97 

2028-2035 85,98 0 85,98 85,98 0 0 82,82 3,16 3,67 

2036-2045 85,98 0 85,98 85,98 0 0 82,82 3,16 3,67 

11 Котельная 84 МВт ООО "Энергия" 

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 72,23 0 72,23 72,23 0 0 70,49 1,74 2,41 

2026 72,23 0 72,23 72,23 0 0 70,49 1,74 2,41 

2027 72,23 0 72,23 72,23 0 0 70,49 1,74 2,41 

2028-2035 72,23 0 72,23 72,23 0 0 70,49 1,74 2,41 
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2036-2045 72,23 0 72,23 72,23 0 0 70,49 1,74 2,41 

12 Котельная 42 МВт ООО "Энергия" 

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2026 36,1 0 36,1 36,1 0 0 7 29,1 80,6 

2027 36,1 0 36,1 36,1 0 0 16 20,1 55,7 

2028-2035 36,1 0 36,1 36,1 0 0 24 12,1 33,5 

2036-2045 36,1 0 36,1 36,1 0 0 35 1,1 3,0 

Итого 

2023 57,53 3,44 54,09 53,30 0,79 1,80 36,58 14,92 53,97 

2024 68,71 3,44 65,27 64,48 0,79 1,80 49,50 13,18 38,39 

2025 246,28 3,44 242,84 242,10 0,85 1,94 183,76 56,29 140,15 

2026 316,78 3,44 313,34 312,60 0,85 1,94 190,76 119,79 228,29 

2027 506,65 3,44 503,21 502,47 0,85 1,94 399,15 101,28 196,73 

2028-2035 690,66 3,44 687,22 686,48 0,85 1,94 610,50 73,94 156,62 

2036-2045 690,66 3,44 687,22 686,48 0,85 1,94 621,50 62,94 126,15 
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* - перспективный источник теплоснабжения и нагрузки указаны согласно Приказу Комитета градостроительной политики Ленинградской 

области от 21.11.2022 №177 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории планировочного микрорайона 

05-11 д. Новосаратовка» 

 

Согласно таблице выше, перспективная нагрузка потребителей котельных ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» выше чем установленная нагрузка 

данных источников. С учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях, дефицит тепловой мощности может возрасти.
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РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов) 

На момент разработки схемы теплоснабжения на территории Свердловского городского 

поселения отсутствуют источники тепловой энергии с дефицитом располагаемой мощности, 

поэтому предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)отсутствуют. 

Возможный дефицит тепловой мощности котельной 12 МВт ООО «МК Свердлова», 

г.п.им. Свердлова, может быть компенсирован тепловой мощностью котельной №4 МУКП 

«СКС» путем покупки тепловой энергии с дальнейшей передачей через магистральную сеть. 

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку 

Схемой предлагается замена трубопроводов тепловых сетей отопления и горячего 

водоснабжения, исчерпавших свой ресурс, эксплуатирующийся МУКП «СКС». 

 

Таблица 22. Мероприятия МУКП «Свердловские коммунальные системы» по 

замене тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения 
№, 

п/п 
Характер работ Номер участка Количество 

1 
Замена временного трубопровода сети ГВС от ТК 

№1 до ТК №3 

Участок №1, г.п. им. Свердлова 

мкр. 1 

п. Dn 159 - 120 м,  

о. Dn 133 - 120 м 

2 
Замена трубопровода тепловой сети от дома №7 к 

ТК №34 
Участок №2, Свердлова мкр. 1 

п. Dn 159 - 50 м,  

о. Dn 159 - 50 м 

3 
Замена трубопровода тепловой сети от ТК-23 до 

ТК-25 (13-24 дом) 
г.п. им. Свердлова мкр. 1 Ду 80 L-50м 

4 Замена трубопровода тепловой сети ТК-26 - д.33 г.п. им. Свердлова мкр. 1 Ду 108, L-30 

5 Замена трубопровода тепловой сети ТК-18 - д.34 г.п. им. Свердлова мкр. 1 Ду76, L-30 

6 Замена трубопровода тепловой сети ТК-19 - д.35 г.п. им. Свердлова мкр. 1 Ду76, L-30 

7 Замена трубопровода сети ГВС от ТК-8 до ТК-28 г.п. им. Свердлова мкр. 1 Ду155, L-200 

8 
Замена трубопровода тепловой сети от котельной № 

4 до д.6 
г.п. им. Свердлова мкр. 1 Ду89, L-1600 

 

Общая протяженность участков тепловой сети (отопление и ГВС) подлежащих замене, 

согласно таблице выше, составляет 2280 метров в однотрубном исчислении. 

Также, согласно предоставленным данным Администрации Свердловского городского 

поселения, в рамках заявки для проведения отбора муниципальных образований Ленинградской 

области на предоставление в 2027-2028 годах субсидий из областного бюджета Ленинградской 

области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию 

мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на 

территории Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской 
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области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» представлены 

следующие участки тепловых сетей: 

1) Капитальный ремонт участка трубопровода горячего водоснабжения от ТК8 до 

ТК32 г.п. им. Свердлова, мкр.1, кад. номер: 47:07:0602009:327; 

2) Капитальный ремонт участка трубопровода горячего водоснабжения от ТК1 до 

ТКЗ г.п. им. Свердлова, мкр.1, кад. номер: 47:07:0000000:90131; 

3) Капитальный ремонт участка трубопровода отопления от ТК26 до домов 33, 34, 35 

и 1А г.п. им. Свердлова, мкр.1, кад. номер: 47:07:0000000:90131. 

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения 

На дату разработки Схемы, предусматривается строительство тепловых сетей от 

перспективных потребителей к источникам тепловой энергии, согласно поданным заявкам на 

технологическое присоединения. 

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по 

основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 настоящего документа 

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных данной схемой не 

предусматриваются. 

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

Для уточнения участков тепловой сети, требующих реконструкции в связи с исчерпанием 

срока службы, Схемой заложено мероприятие по техническому обследованию (с технической 

инвентаризацией) объектов систем теплоснабжения. 
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РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ 

СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения для 

осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных 

тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего 

водоснабжения 

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

водоснабжении и водоотведении»:  

 с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства 

потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;  

 с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого 

путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

На территории Свердловского городского поселения потребители ГВС подключены по 

закрытой схеме теплоснабжения, кроме потребителей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 

снабжающиеся от ТЭЦ-5 ПАО «ТГК-1» (источник расположен на территории Санкт-

Петербурга).  

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 

осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и 

(или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 

внутридомовых систем горячего водоснабжения 

На территории Свердловского городского поселения потребители ГВС подключены по 

закрытой схеме теплоснабжения. 

Только потребители АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», снабжающиеся от ТЭЦ-5 ПАО 

«ТГК-1» (источник расположен в Санкт-Петербурге), имеющие ГВС подключены по открытой 

схеме.  
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РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по 

видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

поселения является природный газ. 

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, летнего и 

переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данных 

о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой 

нагрузке и удельных расходов условного топлива. 

Результаты расчётов перспективных годовых расходов топлива, согласно 

предоставленным данным о перспективном подключении тепловых нагрузок, к 2045 году 

представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 23. Перспективные годовые расходы топлива по котельным МУКП «СКС», 

тыс. м3 

Объект 
Наименование 

показателя 
2023 2024 2025 2026 2027 

2028-

2035 

2036-

2045 

Котельная 4, 

МУКП «СКС» 

Нагрузка, Гкал/ч 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 

Расход топлива, 

тыс. м3 
8 167,502 7 646,990 7 646,990 7 646,990 7 646,990 7 646,990 7 646,990 

Котельная 9, 

МУКП «СКС» 

Нагрузка, Гкал/ч 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 

Расход топлива, 

тыс. м3 
1 386,262 1 225,379 1 225,379 1 225,379 1 225,379 1 225,379 1 225,379 

Котельная 

ООО «МК 

Свердлова» 

Нагрузка, Гкал/ч - 5,16 5,16 5,16 5,16 5,68 5,68 

Расход топлива, 

тыс. м3 
- 3 054,2 3 203,48 3 203,48 3 203,48 3 497,19 3 497,19 

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 

виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

Единственным (основным) видом топлива для котельных Свердловского городского 

поселения является природный газ. 

Годовые расходы топлива представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 24. Годовые расходы топлива 

Объект Наименование показателя 2023 год 2024 год 

Котельная №4, МУКП 

«СКС» 

Расход топлива, тыс. м3 

8167,502 7 646,990 

Котельная №9, МУКП 

«СКС» 
1386,262 1 225,379 

Котельная 12 МВт, ООО 

«МК Свердлова» 
н/д 3 054,20 

Котельная 21 МВт, ООО 

«РТК» 
н/д н/д 

 

На котельных МУКП «СКС» основным топливом является природный газ, резервное – не 

запроектировано, аварийное - дизельное топливо. 
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Таблица 25 Результаты расчета нормативного запаса топлива на источниках 

тепловой энергии МУКП «СКС» 

№ 

п/п 

Источник теплоснабжения 

(котельная), место 

расположения 

Вид топлива 

Норматив 

общего 

запаса 

топлива 

(ОНЗТ) 

В том числе 
Вместимость 

площадок, т, 

емкостей, м3 
неснижаемый 

запас (ННЗТ) 

эксплуатационный 

запас (НЭЗТ) 

1 
Котельная № 4, г.п. им. 

Свердлова, мкр-н. 1 

Дизельное 

топливо 
0,040 0,040 0 50 

2 
Котельная № 9, г.п. им. 

Свердлова, мкр-н. 2 

Дизельное 

топливо 
0,007 0,007 0 10 

Итого дизельное топливо:  60 

 

Резервное топливо газовых котельных ООО «МК Свердлова» и ООО «РТК» отсутствует.  

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь — вид ископаемого угля в 

соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, 

каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим 

параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для 

производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

Единственным (основным) видом топлива для котельных Свердловского городского 

поселения является природный газ. 

Низшая теплота сгорания природного газа составляет ≈8000 кКал/м3. 

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по 

совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, 

городе 

Преобладающим, видом топлива централизованных источников тепловой энергии на 

территории Свердловского городского поселения, определяемым по совокупности всех систем 

теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании, является 

природный газ. 

д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского 

округа 

Приоритетным направлением развития топливного баланса Свердловского городского 

поселения является полная газификация территории поселения с использованием природного 

газа как основного топлива на существующих индивидуальных, перспективных 

централизованных и перспективных индивидуальных источниках тепловой энергии. 

Газификация позволит облегчить процесс отопления зданий, позволит уменьшить 

расходы на топливо и его доставку, окажет благоприятное воздействие на окружающую среду за 

счет снижения выбросов вредных веществ. 
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РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИЮ 

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой 

энергии на данном этапе 

Ориентировочная стоимость мероприятий определена методом альтернативной закупки с 

официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок. 

 

Таблица 26. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 
Наименование 

котельной 
Параметр 

Стоимость, тыс. 

руб. 

МУКП «СКС» 

№4, п. им. Свердлова Замена основного оборудования 55197,80 

№9, п. им. Свердлова Замена основного оборудования 27185,13 

№4, п. им. Свердлова Замена вспомогательного оборудования 12500,00 

№9, п. им. Свердлова Замена вспомогательного оборудования 6650,00 

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 

Котельная №1, №2, №3 Строительство и ввод котельных в эксплуатацию н/д 

ООО «РТК» 

Котельная 21 МВт 
Строительство и ввод в эксплуатацию 2-ой и 3-ей очередей 

Котельной 
н/д 

Котельная 81 МВт Строительство и ввод котельной в эксплуатацию н/д 

ООО «СТОУН» 

Котельная 4,5 МВт Строительство и ввод котельной в эксплуатацию н/д 

ООО «Энергия» 

Котельная 100 МВт Строительство и ввод котельной в эксплуатацию н/д 

Котельная 84 МВт Строительство и ввод котельной в эксплуатацию н/д 

Котельная 42 МВт Строительство и ввод котельной в эксплуатацию н/д 

Итого:   101532,93 

 

Необходимые капитальные затраты – 101532,93 тыс. руб., без учета НДС. 

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, 

насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Ориентировочная стоимость мероприятий определена на основании НЦС 81-02-13-2024. 

«Сборник № 13. Наружные тепловые сети». 

 

Таблица 27 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 

Номер участка Параметр Стоимость, тыс. руб. 

МУКП «СКС» 

Замена временного трубопровода 

сети ГВС от ТК №1 до ТК №3 
п. Ду 159 - 120 м, о. Ду 133 - 120 м 5458,32 

Замена трубопровода тепловой 

сети от дома №7 к ТК №34 
п. Ду 159 - 50 м, о. Ду 159 - 50 м 2274,3 

Замена трубопровода тепловой 

сети от ТК-23 до ТК-25 (13-24 дом) 
Ду 80 L-50м 831,025 
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Номер участка Параметр Стоимость, тыс. руб. 

Замена трубопровода тепловой 

сети ТК-26 - д.33 
Ду 108, L-30 528,306 

Замена трубопровода тепловой 

сети ТК-18 - д.34 
Ду76, L-30 498,615 

Замена трубопровода тепловой 

сети ТК-19 - д.35 
Ду76, L-30 498,615 

Замена трубопровода сети ГВС от 

ТК-8 до ТК-28 
Ду155, L-200 4954,12 

Замена трубопровода тепловой 

сети от котельной № 4 до д.6 
Ду89, L-1600 26592,8 

Итого Замена тепловых сетей 41636,101 

 Строительство новых теплосетей н/д 

АО «ЛОТЭК» 

- 

Реконструкции тепловых сетей (тепловых 

камер) и оборудования на них, подлежащих 

замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

н/д 

ООО «РТК» 

- 

Строительство тепловой сети для обеспечения 

бесперебойного теплоснабжения 

многоквартирных жилых домов (ЖК «Город 

Первых», ЖК «Южная ночь», ГК «Самолет 

ЛО»), социальной инфраструктуры 

н/д 

ООО «Энергия» 

 Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективных потребителей 
н/д 

По муниципальному образованию 

 

Проведение технического обследования (с 

технической инвентаризацией) объектов систем 

теплоснабжения 

20000,00 

Итого:  61636,101 

 

Необходимые капитальные затраты – 61636,101 тыс. руб., без учета НДС. 

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 

Инвестиции, обеспечивающие финансовые потребности для осуществления 

строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников 

тепловой энергии и тепловых сетей планируется привлечь из различных уровней бюджета, а 

также от частных инвесторов. 

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения на каждом этапе 

Все абоненты Свердловского городского поселения, имеющие ГВС, подключены по 

закрытой схеме теплоснабжения. 

Только потребители АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», снабжающиеся от ТЭЦ-5 ПАО 

«ТГК-1» (источник расположен в Санкт-Петербурге), имеющие ГВС подключены по открытой 

схеме. 
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д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Экономический эффект мероприятий по реконструкции котельных и тепловых сетей 

достигается за счет сокращения аварий - издержек на их ликвидацию, снижения потерь 

теплоносителя и потребления энергии котельных, потерь тепла на теплотрассах за счет замены 

изоляции трубопроводов. 
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РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)  

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям) 

На момент разработки схемы теплоснабжения Свердловского городского поселения, 

данные о заявках теплоснабжающих организаций, поданных в рамках разработки проекта схемы 

теплоснабжения на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют. 

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

Границы зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций, определенные 

границами систем теплоснабжения, представлены ниже: 

1. МУКП «Свердловские коммунальные системы». Границы систем теплоснабжения: 

 котельная №4 мкр. №1 г.п. им. Свердлова (зона действия МУКП «СКС», мкр. №1); 

 котельная №9 мкр. №2, г.п. им. Свердлова. 

2. ООО «МК Свердлова». Граница системы теплоснабжения котельной 12 МВт (ООО 

«МК Свердлова»), г.п. им. Свердлова, мкр. №1. Зона деятельности – территория г.п. им. 

Свердлова, ограниченная ул. Западный проезд, ул. Овцинская 11 линия, а/д «Санкт-Петербург – 

Свердлова – Всеволожск, берегом реки Нева» (зона действия ООО «МК Свердлова»). 

3. ООО «Региональная Теплосетевая Компания». Граница системы теплоснабжения 

котельной 27 МВт, д. Новосаратовка, планировочный квартал 05-08. 

4. ОАО «Ленинградская областная теплоэнергетическая компания», зона 

деятельности централизованного теплоснабжения Промзона «Уткина Заводь». 

 

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей 

организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации 

В соответствии со Статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ 

«О теплоснабжении»:  

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая 

теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме 

теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, 

которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 №154:  

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации 

(организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой 

теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.  

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации».  
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г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

На момент актуализации схемы теплоснабжения Свердловского городского поселения, 

данные о заявках теплоснабжающих организаций, поданных в рамках разработки проекта схемы 

теплоснабжения на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют. 

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах 

поселения, городского округа, города федерального значения 

Централизованное теплоснабжение Свердловского городского поселения, согласно сайту 

Комитета по тарифам Ленинградской области, осуществляется следующими теплоснабжающими 

организациями: 

1) МУКП «Свердловские коммунальные системы»; 

2) ООО «МК Свердлова»; 

3) ОАО «Ленинградская областная теплоэнергетическая компания»; 

4) ООО «Региональная Теплосетевая Компания»; 

 

Также, согласно предоставленным данным, на территории Свердловского городского 

поселения располагаются тепловые сети ГУП «ТЭК СПб», находящиеся в аренде АО «Теплосеть 

Санкт-Петербурга», протяженностью 209,5 метров. 
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РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ 

НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Согласно №190-ФЗ (ред. от 02.07.2021): Распределение тепловой нагрузки потребителей 

тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, 

поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, осуществляется органом, 

уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом на утверждение схемы 

теплоснабжения, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения. 

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии отсутствует и Схемой теплоснабжения не предполагается. 
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РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

Согласно предоставленным данным, на территории Свердловского городского поселения 

выявлен бесхозяйный участок тепловой сети с кадастровым номером 47:07:0602014:2156. 

Указанный участок тепловой сети подключен (технологически присоединен) к тепловой 

сети с кадастровым номером 47:07:0000000:90502, принадлежащей ООО «МК Свердлова» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», до 

даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения администрация 

Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 

определила МУКП «СКС» организацией, которая будет осуществлять содержание и 

обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения. 
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РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО 

СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И 

ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО 

СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 

топливом источников тепловой энергии 

Приоритетным направлением развития топливного баланса Свердловского городского 

поселения является полная газификация территории поселения с использованием природного 

газа как основного топлива на существующих индивидуальных, перспективных 

централизованных и перспективных индивидуальных источниках тепловой энергии. 

Газификация позволит облегчить процесс отопления зданий, позволит уменьшить 

расходы на топливо и его доставку, окажет благоприятное воздействие на окружающую среду за 

счет снижения выбросов вредных веществ. 

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

На момент разработки схемы теплоснабжения Свердловского городского поселения 

проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют. 

в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы 

с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой 

энергии и систем теплоснабжения 

При корректировке региональной целевой программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Ленинградской 

области, предлагается учесть необходимость в индивидуальных источниках теплоснабжения для 

перспективной индивидуальной малоэтажной застройки. 

г) описание решений (вырабатываемых с учётом положений утвержденной схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 

реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из 

эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее 

в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в 

схемах теплоснабжения 

На момент разработки схемы теплоснабжения Свердловского городского поселения не 

планируется строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация, 

вывод из эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 
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д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в 

схеме теплоснабжения, для их учёта при разработке схемы и программы перспективного 

развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы 

развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание 

участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Свердловского 

городского поселения, отсутствуют. 

е) описание решений (вырабатываемых с учётом положений утвержденной схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 

утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о 

развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам 

теплоснабжения 

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к 

системам теплоснабжения, не предусмотрены. 
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РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Таблица 28 Индикаторы развития системы теплоснабжения Свердловского 

городского поселения 

№ 

п/п 
Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения Ед. изм. 

Существующее 

положение  

(2024 год) 

Ожидаемые 

показатели 

(2045 год) 

1 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на 

тепловых сетях; 

ед. 0 0 

2 
Установленная мощность централизованных источников 

теплоснабжения 
Гкал/час 57,53 654,56 

3 Выработано тепловой энергии Гкал 69029,40 1427293,85 

4 Отпущено в сеть теплоснабжения Гкал 63831,40 1399307,70 

5 Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 61535,70 1332674,00 

6 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на 

источниках тепловой энергии; 

ед. н/д 0 

7 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой 

энергии (отдельно для тепловых электрических станций и 

котельных); 

т.у.т./Гкал 0,122 0,17 

8 

Отношение величины технологических потерь тепловой 

энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети; 

Гкал/м2 3,718 н/д 

9 
Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности; 
ч/год 8760 8760 

10 
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 

приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 
м2/Гкал/ч 192,955 н/д 

11 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям 

по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой 

энергии; 

% 46,554 100 

12 
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей 
лет 15 13 

13 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной 

характеристике тепловых сетей (фактическое значение за 

отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, 

указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 

% н/д 100 

14 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования 

источника тепловой энергии, реконструированного за год, к 

общей установленной тепловой мощности источника тепловой 

энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной 

схеме теплоснабжения) 

% 0 100 

15 
Оснащение абонентов общедомовыми приборами учета 

тепловой энергии 
% 20,24 100 

16 
Потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя 

от источника до потребителя 
% 10 3 

 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях 

Данные не предоставлены. 
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б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

Данные не предоставлены. 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических 

станций и котельных) 

Удельный расход топлива на производство тепловой энергии по источникам тепловой 

энергии представлен в таблице выше. 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице выше. 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в таблице 

выше. 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке 

Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости 

тепловых сетей и предаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной материальной 

характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в 

целом. 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке представлена в таблице выше 

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей 

величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, 

города федерального значения) 

На территории Свердловского городского поселения отсутствуют источники с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

На территории Свердловского городского поселения отсутствуют источники с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии) 

На территории Свердловского городского поселения отсутствуют источники с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 
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к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в 

общем объёме отпущенной тепловой энергии, составляет 47% 
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РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой 

системе теплоснабжения 

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой 

системе теплоснабжения 

 
Рисунок 14 Изменение цен на тепловую энергию для потребителей тепловой энергии 

МУКП «СКС» 
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Рисунок 15 Изменение цен на тепловую энергию для потребителей тепловой энергии 

ООО «МК Свердлова» 

 

 

 
Рисунок 16 Изменение цен на тепловую энергию для потребителей тепловой энергии 

АО «ЛОТЭК» 
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Рисунок 17 Изменение цен на тепловую энергию для потребителей тепловой 

энергии ООО «РТК» 

 

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой 

единой теплоснабжающей организации 

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей представлены на 

рисунках выше. 

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы 

теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка 

предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели 

как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, 

отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды 

предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам 

предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании 

вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит 

слушания и защиту в комитете по тарифам. 

В связи с экономической нестабильностью невозможно реально оценить последствия 

изменения тарифа на тепловую энергию. Принято, что цены на тепловую энергию будут 

изменяться согласно «Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». В таблице ниже представлен прогноз роста тарифов на 

товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций 

ЖКХ в 2016-2030 г. 
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РАЗДЕЛ 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, размещенных на территории поселения, городского 

округа, города федерального значения (далее - объекты теплоснабжения) 

Фактические данные об объемах (массе) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от котельных ресурсоснабжающих организаций отсутствуют. На территории 

Свердловского городского поселения мониторинг за состоянием атмосферного воздуха не 

осуществляется. 

Основным топливом для всех котельных Свердловского городского поселения является 

природный газ.  

б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций 

вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов 

объектов теплоснабжения 

Фактические данные о значениях концентраций вредных (загрязняющих) веществ в 

приземном слое атмосферного воздуха от выбросов котельных ресурсоснабжающих организаций 

отсутствуют. На территории Свердловского городского поселения мониторинг за состоянием 

атмосферного воздуха не осуществляется.  

в) описание текущих и перспективных значений максимальных разовых 

концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха 

от выбросов объектов теплоснабжения 

Фактические данные о значениях максимальных разовых концентраций вредных 

(загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов котельных 

ресурсоснабжающих организаций отсутствуют. 

г) оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на 

источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии 

Настоящей схемой теплоснабжения не предполагается перераспределение тепловой 

нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой 

энергии. 

д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух 

Мероприятия по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух настоящей схемой теплоснабжения не предусматриваются. 

е) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

Мероприятия по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух настоящей схемой теплоснабжения не предусматриваются. 

 


